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Annettu julkipanon jälkeen
 No YS 1676


Dnro


UUS-2005-Y-373-111


ASIA


Päätös ympäristönsuojelulain 55 §:n mukaisesta lupahakemuksesta, joka
 koskee Betesda-säätiön Palvelukoti Kotivallin jätevedenpuhdistamon lu-
 pamääräysten  tarkistamista.  Päätös  sisältää  ratkaisun  voimassa  olevan
 ympäristöluvan korvaamisesta.


LUVAN HAKIJA


Betesda-säätiö
 Korutie 1
 01600 Vantaa


LAITOS JA SEN SIJAINTI


Palvelukoti Kotivallin jätevedenpuhdistamo
 Pornaistentie 628, 04130 Sipoo


Linnapellon kylä, kiinteistörekisteritunnus 753-402-0040-0002
 Kiinteistön omistaja: Betesda-säätiö


Toimialatunnus: 90010


Liike- ja yhteisötunnus: 0202453-2


LUVAN HAKEMISEN PERUSTE


Ympäristönsuojelulaki 28 §:n 1 momentti ja 55 §
 Ympäristönsuojeluasetus 1 §:n 1 momentin kohta 13 a


LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA


Uudenmaan ympäristökeskus


Ympäristönsuojeluasetus 6 §:n 1 momentin kohta 12 e


ASIAN VIREILLETULO


Hakemus  on  toimitettu  Sipoon  kunnalle  23.6.2005  ja  se  on  siirretty
 28.6.2005  päivätyllä  kirjeellä  käsiteltäväksi  Uudenmaan  ympäristökes-
 kukselle 29.6.2005.


MAKSU 1 400 €


A14-111-AT2059



(2)TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT


Sipoon  kunnan  ympäristönsuojelujaosto  on  26.6.2000  myöntänyt
 Palvelukoti  Kotivallin  jätevedenpuhdistamolle  ympäristönsuojelulain
 28 §:n  mukaisen  ympäristöluvan.  Sen  mukaan  ympäristönsuojelulain
 55 §:n  mukainen  hakemus  lupamääräysten  tarkistamiseksi  on  esitettävä
 viiden  vuoden  kuluttua  myönnetyn  ympäristöluvan  lainvoimaiseksi
 tulosta eli 26.6.2005 mennessä.


ALUEEN KAAVOITUSTILANNE


Haja-asutusalueiden  yleiskaavassa  Palvelukoti  Kotivalli  sijaitsee  palve-
 luille ja hallinnolle varatulla alueella (P) ja jätevedenpuhdistamo maa- ja
 metsätalousvaltaisella  alueella  (M). Alueen  ympärillä  on kyläkeskuksen
 aluetta  (AT)  ja  viereinen  Vermijärvi  on  kaavassa  merkitty  suojelualu-
 eeksi (S-1).


Itä-Uudenmaan kokonaismaakuntakaavassa (maakuntavaltuuston hyväk-
 symä) alueella ei ole merkintöjä. Alueella ei ole asemakaavaa.


JÄTEVEDENPUHDISTAMON SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ


Palvelukoti  Kotivalli  sijaitsee  Pohjois-Sipoossa  Linnanpellon  kylässä
 kallioisella  metsäkukkulalla  Pornaistentien  varressa.  Puolen  kilometrin
 säteellä  palvelukodista  sijaitsee  noin  15  asuttua  taloa,  tilaa  tai  loma-
 asuntoa. Pornaistentien toisella puolella, jätevedenpuhdistamon kohdalla
 maaperä on pääosin savea ja viettää noin 70 metrin päässä olevaan Ver-
 mijärvenojaan. Lähin asuinrakennus sijaitsee noin 40 metrin päässä puh-
 distamosta.


Pohjavesi


Jätevedenpuhdistamo ei  sijaitse  vedenhankintaan käytetyllä tai tärkeällä
 pohjavesialueella.  Lähin  luokiteltu  pohjavesialue  Borgby  (0175314)  si-
 jaitsee lähimmillään 0,5 km etäisyydellä jätevedenpuhdistamolta länteen.


Purkuvesistön yleiskuvaus ja veden laatu


Palvelukoti Kotivallin jätevedenpuhdistamolta käsitellyt jätevedet johde-
 taan  Vermijärvenojaan,  joka  kuuluu  Mustijoen  (19)  vesistöalueeseen.


Oja  yhtyy  Nitisbäcken-nimiseen  ojaan  ja  myöhemmin  Ämmänjokeen  /
 Bastängsbäckeniin. Sieltä vedet virtaavat edelleen Mustijoen kautta Kil-
 pilahteen Suomenlahdessa.


Vermijärvenoja laskee Vermijärvestä, joka on osin umpeen kasvanut lin-
tujärvi ja kaavassa osoitettu S-1 merkinnällä suojelualueeksi. Jätevesien
purkupaikan  jälkeen  noin  800  metrin  päässä  Vermijärvenoja  yhtyy  Ni-
tisbäckeniin  ja  purkautuu  purona  noin  2,2  kilometrin  päässä  olevaan
Ämmäjokeen. Ojan ja puron varsialueet ovat lähes yksinomaan maatalo-
uskäytössä,  jolloin vesistöön aiheutuu runsaasti hajakuormitusta (kiinto-
aine, ravinteet).



(3)Vermijärvenoja  on  ympäristötyypiltään  oja,  joka  on  jokea  vähäisempi
 soutukelvoton ja kalaton vedenuoma, kuivana aikana jopa vedetön. Ojan
 keskileveys  on  noin  2  metriä.  Velvoitetarkkailukertoina  mitattu  koko-
 naissyvyys  on  viime  vuosina  ollut  0,1  m  –  0,4  m  ja  virtaama  arviolta
 0 l/s – 50 l/s.


Vermijärvenojan hapan vesi on jo ennen jätevesien purkukohtaa ravinne-
 ja humuspitoista (etenkin fosforipitoisuuden taso on ollut korkea). Hygi-
 eeninen  tilanne  on  ollut  hyvä.  Purkupaikan  jälkeen,  huonoista  lai-
 menemisolosuhteista  johtuen,  ojassa  jätevesien  vaikutus  veden  laatuun
 on ollut selvä. Tämä näkyy kohonneina sähkönjohtavuuden arvoina, erit-
 täin  suurina  ravinnepitoisuuksina  ja  huonona  hygieenisenä  tilana.  Kui-
 vana  aikana ojan  vesi on koostunut lähes kokonaan käsitellyistä  jäteve-
 sistä. Yleiseltä käyttökelpoisuusluokitukseltaan ojan vesi voidaan luoki-
 tella välttäväksi tai purkupaikan alapuolella huonoksi.


Luonnonsuojelu


Jätevedenpuhdistamon  välittömässä  vaikutuspiirissä  ei  ole  luonnonsuo-
 jelu-  tai  Natura  2000  -alueita.  Jätevesien  purkupaikan  yläpuolella  on
 Vermijärven  luonnonsuojelualue  (YSA202918)  lähimmillään  noin
 60 metriä ylävirtaan purkupaikasta.


Vesistön kalatalous


Vermijärvenojasta  tai  Ämmäjoesta/Bastängsbäckenistä  ei  ole  kalatalou-
 dellista  tutkimustietoa.  Mustijoen  ja  Mäntsälänjoen  virtavesien  kalata-
 loudellisessa  kartoituksessa  (Itä-Uudenmaan  ja  Porvoonjoen  vesien-  ja
 ilmansuojeluyhdistys  ry,  2004)  Bastängsbäckenista  on  kuvattu  seuraa-
 vaa:


"Sipoon  kunnan  puolella  Bastängsbäcken  jakautuu  useampiin  pieniin
 ojahaaroihin. Päähaara  laskee Vermijärvestä. Oja kulkee  laajan peltoau-
 kean keskellä. Vermijärveä on laskettu melko lailla. Pienen Holstaksen-
 tien alapuolella oja on kivipohjainen ja pudotuskorkeuttakin on kohtalai-
 sesti.  Pajukon  ja  lepikon suojissa  virtaava pieni koski on kuitenkin  niin
 vähävetinen  ja eristyksissä  pitkien pelto-ojien takana,  ettei se tarjoa ka-
 lastolle kunnollisia elinolosuhteita."


LAITOKSEN TOIMINTA


Yleiskuvaus toiminnasta


Betesda-säätiön  Palvelukoti  Kotivalli  on  Pohjois-Sipoossa  vuodesta
 1979  lähtien  toiminut  hoitokoti,  jossa  on  nykyisin  noin  100 asukasta.


Asukkaiden  ja  henkilökunnan  jätevedet  käsitellään  kemiallisella  saos-
 tuksella  tehostetulla  bioroottorilla.  Käsitelty  jätevesi  johdetaan  Vermi-
 järvenojaan, joka laskee Ämmäjoen ja Mustijoen kautta Suomenlahteen.


Palvelukoti Kotivallin puhdistamon kapasiteetti on ollut riittävä tulevien
jätevesien  käsittelyyn.  Tulokuormituksen  arvioidaan  pysyvä  ennallaan
tulevaisuudessa.  Puhdistamon  toiminta  ei  ole  saavuttanut  kaikilta  osin



(4)asetettuja puhdistusvaatimuksia lupakaudella. Vuonna 2004 kaikki lupa-
 ehdot  kuitenkin  täyttyivät  suoritettujen  muutostoimien  parannettua  lai-
 toksen toimintavarmuutta.


Viemäriverkosto


Palvelukoti  Kotivallin  oman  viemäriverkoston  pituus  on  noin  500  m.


Kaikki jätevedet johdetaan viettoviemäreillä puhdistamon esikäsittelyyn,
 sakokaivoihin.  Vain  kellarissa  sijaitsevan  väestönsuojan  viemäröintiä
 varten on pumppaamo,  mutta sen kautta pumpattavien  vesien  määrä  on
 varsin vähäinen (käytännössä 1 käsienpesuallas). Viemäriverkosto on to-
 teutettu erillisviemäröinnin mukaisesti, jolloin sadevesiä ei johdeta  jäte-
 vesiviemäriin.  Viemäriputket  ovat  pääosin  muovia,  mutta  ns.  harmaille
 vesille  on  myös  vanhoja  valurautaputkia.  Kaivot  ovat  betonia  tai  muo-
 via.  Viemäriverkoston  kunnon  arvioidaan  olevan  hyvä,  koska  putket
 ovat pääosin melko uusia. Varsinaista kuntokartoitusta ei ole tehty. Vain
 ongelmakohdat on kuvattu. Sadevedet eivät aiheuta ongelmaa, sillä vuo-
 tovesiä ei juuri ole.


Palvelukoti  Kotivallin  liittyminen  vesihuoltolaitoksen  viemäriin  näyttää
 todennäköiseltä. Tällöin viemäröitävät vedet toimitettaisiin joko Pornais-
 ten  tai  Sipoon  kunnan  viemäriverkoston  kautta  puhdistettaviksi  Viikin-
 mäen  jätevedenpuhdistamolle.  Viemäröintijärjestelmään  liittymisen  jäl-
 keen  Kotivallin  oma  jätevedenpuhdistamo  poistettaisiin  käytöstä.  Aika-
 taulu  on  vielä  avoin,  mutta  arviolta  liittymisjärjestelyt  vienevät  ehkä
 vuoden tai kaksi.


Jäteveden muodostuminen


Palvelukoti Kotivallin käyttövesi, noin 20 m3/d otetaan kahdesta omasta
 porakaivosta, jotka  sijaitsevat omalla kiinteistöllä. Lisäksi on  vielä  kol-
 mas porakaivo, mutta sen vettä käytetään vain kasteluun.


Puhdistamolle johdettavat jätevedet ovat normaaleja asumajätevesiä. Jä-
 tevesien  viemäröinti  on  täysin  suljettu,  jolloin  puhdistamolle  ei  pääse
 vuotovesiä.


Jätevesien käsittely


Palvelukoti Kotivallin jätevedenpuhdistamo on kemiallisella saostuksel-
 la tehostettu  bioroottori.  Ennen puhdistamolle  johtamista  erotetaan suu-
 rin osa jäteveden kiintoaineesta edelleen sakokaivoissa. Puhdistamolla ei
 ole  välppää.  Laitos  on  otettu  käyttöön  vuonna  2000,  jolloin  se  korvasi
 aiemmin käytössä olleen maasuodattimen.


Puhdistamon mitoitus


Puhdistamon  mitoituksessa  on  käytetty  keskimääräisenä  vesimääränä
Qkesk30  m3/d,  mitoitusvirtaamana  Qmit  3,8  m3/h  ja  BOD7  -kuormana
8,0 kg/d.



(5)Puhdistamon rakenteet


Jätevedenpuhdistamo  käsittää  veden  virtaussuunnassa  lueteltuina  seu-
 raavat osat:


- esikäsittely, 3-vaiheinen sakokaivot, repivä uppopumppu
 - esiselkeytys, selkeytysallas, pinta-ala A = 9,6 m2


- biologinen käsittely, bioroottori, kennoston pinta-ala 720 m2


- kemiallinen käsittely, jälkisaostus flokkausaltaassa, tilavuus V = 1,2 m3
 -  jälkiselkeytys,  selkeytysallas,  pinta-ala  A  =  6,25  m2,  lähtevän  veden
 mittaus, purkujohto Vermijärvenojaan


-  lietteen  käsittely,  osittainen  anaerobinen  lahotus  etuselkeytysaltaassa,
 ylijäämäliete siirretään jälkiselkeytysaltaasta etuselkeytykseen ja poiste-
 taan sieltä imutankkiautolla


-  lisäksi  jätevedenpuhdistamolla  on  erillisinä  toimintoina  saostuskemi-
 kaalin varastosäiliöt ja syöttölaitteistot sekä valvomotila.


Jäteveden esikäsittelystä on tulevan jäteveden ohijuoksutusmahdollisuus.


Laitos on kokonaisuudessaan katettu ja lämpöeristetty. Puhdistamonhoi-
 tajan sosiaalitilat sijoittuvat Palvelukoti Kotivallin muihin tiloihin.


Jätevesilietteet


Puhdistamolla  syntyy  pääasiassa  vain  saostuskaivo-  ja  ylijäämälietettä.


Lietettä ei  luovuteta esim.  hyödynnettäväksi  maanviljelyksessä.  Lietteet
 kuljetetaan  tankkiautolla  Sipoon  Talman  /  Martinkylän  saostuslietteen
 vastaanottopisteeseen,  josta  lietteet  johdetaan  muun  jäteveden  mukana
 ns. meriviemäriä pitkin Viikin jätevedenpuhdistamolle käsiteltäviksi.


Lietteen määrät vuosina 2003 – 2007 on esitetty seuraavassa.


Vuosi 2003  2004  2005  2006  2007


Liete m3/a  - 150 375 363 481


Kemikaalit


Fosforipoiston  tehostamiseksi  jäteveteen  lisätään  saostuskemikaalina
 nykyisin Ekoflock 91 polyalumiinikloridia. Kemikaali toimitetaan ja säi-
 lytetään  nestemäisenä  2  x  1  000  kg  säiliökonteissa  puhdistamon  yhtey-
 teen  rakennetussa  erillisessä  kemikaalitilassa.  Saostuskemikaaliliuoksen
 annostus  on  noin  30  kg/viikko  syöttöpumpun  toimiessa  tulovirtaaman
 mukaan.


Ekoflock 91 saostaa jätevedestä fosforia ja muita lika-aineita. Saostumat
 laskeutetaan  puhdistamon  selkeytysaltaassa  ja  syntynyt  ylijäämäliete
 toimitetaan käsiteltäväksi. Pieni osa jäljelle jäävästä kemikaalista päätyy
 purkuvesistöön veteen liuenneena.


Ekoflock 91 luokitellaan käyttöturvallisuustiedotteen mukaisesti ärsyttä-
väksi. Se ärsyttää silmiä ja toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista
ja halkeilua (Xi R36 ja R666). Puhdistamolla on käsienpesuallas.



(6)Jätevedenpuhdistamolla käytettävien kemikaalien kulutus vuosina 2004 -
 2007 on esitetty seuraavassa:


Vuosi 2004  2005 2006  2007


Ekoflock 91 t/a  - 1,6 1,7 1,5


Keskimääräinen an-
 nostelu


g/m3 - 295 463 265


Annostusta  voidaan  pitää  keskimäärin  riittävänä,  mutta  voimakkaasti
 vaihteleva fosforikuormitus vaikeuttaa tehokasta fosforinpoistoa. Lisäksi
 vuoden 2006 aikana saostuskemikaalin syöttöpumpun toiminnassa on ol-
 lut ongelmia, jolloin kemikaalin annostus on ajoittain ollut riittämätöntä.


ENERGIAN JA VEDEN KÄYTTÖ


Puhdistamon  sähköenergian-  ja  vedenkulutuksesta  ei  ole  käytettävissä
 tietoa. Suurin sähköä kuluttava laite puhdistamolla on bioroottori ja ylei-
 sesti sähkönkulutuksen arvioidaan olevan vähäistä. Vettä käytetään tilo-
 jen  ja  laitteiden  puhtaanapitoon  sekä  puhdistamonhoitajan  käsihygieni-
 aan. Myös vedenkulutuksen oletetaan olevan vähäistä.


YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN
 Jätevedet ja päästöt vesiin


Jätevedenpuhdistamon toiminnan luonteesta johtuen pääasiallinen päästö
 kohdistuu purkuvesistöön. Ohituksia ei ole ollut.


Tulokuormitus


Velvoitetarkkailun mukaan puhdistamolle on tullut vuosina 2003 - 2007
 keskimäärin seuraava kuormitus:


Vuosi 2003  2004  2005  2006  2007


Virtaama m3/d  n. 13,5  n. 18  n. 15 10 16


BOD7-ATU kg/d 4,6 1,7 3,6 2,0 2,2


Kokonaisfosfori kg/d 1,4 0,35 0,52 0,89 0,26
 Kokonaistyppi kg/d 2,2 0,61 0,92 0,66 1,0


Kiintoaine kg/d  26,3 7,5 8,4 4,4 7,8


Jätevedenpuhdistamolle  johdetun  jäteveden  keskimääräinen  pitoisuus
 (mg/l) vuosina 2003 - 2007 on esitetty seuraavassa:


Vuosi 2003  2004  2005  2006  2007


BOD7-ATU mg/l  340 94 240 200 143


Kokonaisfosfori mg/l  100 19 35 89 17


Kokonaistyppi mg/l  160 34 61 66 66


Kiintoaine mg/l  195 417 579 438 503



(7)Puhdistamon  tulokuormitus  on  vaihdellut  tarkastelujaksolla  melko  pal-
 jon.  Mitoitusarvoja  ja  keskimääräisiä  kuormitusarvoja  verrattaessa  puh-
 distamo ei ole ollut täydessä kuormassa. Seuraavassa taulukossa on esi-
 tetty puhdistamon keskimääräinen kuormitusaste puhdistamon nykyisiin
 mitoitusarvoihin verrattuna:


virtaama BOD7-ATU


ka 2000 - 2004 49 % 38 %


2005 50 % 45 %


2006 33 % 25 %


2007 53 % 23 %


Vesistökuormitus


Jätevedenpuhdistamolta  vesistöön  johdettu  keskimääräinen  ravinne-
 kuormitus vuorokaudessa vuosina 2003 - 2007 on esitetty seuraavassa:


Vuosi 2003  2004  2005  2006  2007


BOD7-ATU kg/d  0,28  0,11  0,17  0,28  0,19


Kok.P kg/d  0,04  0,01  0,08  0,02  0,005


Kok.N kg/d 0,6 0,19  0,47  0,19  0,47


Kiintoaine kg/d  0,39  0,14  0,83  0,47  0,22
 Jätevedenpuhdistamolta vesistöön johdettu keskimääräinen ravinnepitoi-
 suus vuosina 2003 - 2007 on esitetty seuraavassa:


Vuosi 2003  2004  2005  2006  2007


BOD7-ATU mg/l 21 6,2 12 28 12


Kok.P mg/l 2,7 0,31 4,8 2,0 0,31


Kok.N mg/l 45 11 32 19 30


Kiintoaine mg/l 29 7,9 57 47 15


Jätevedenpuhdistamon puhdistustulos prosentteina vuosina 2003 – 2007
 on esitetty seuraavassa:


Vuosi 2003  2004  2005  2006  2007


BOD7-ATU % 94  94 95,3  86,1  91,3


Kok.P % 97  98 86,6  97,7  98,1


Kok.N % 73  69 49,1  70,9  53,6


Kiintoaine % 98,5  98,1  90,2  89,3  97,1
 Tarkastelujaksolla  puhdistamolta  lähtevä  vesistökuormitus  on  pysynyt
 melko tasaisena ollen kuitenkin vuonna 2004 selvästi pienin lähes kaik-
 kien tarkasteltujen parametrien osalta.


Vesistökuormituksen  tason  arvioidaan  pysyvän  ennallaan  jatkossakin,
 vaikka parhaillaan toteutettava laajennuskin huomioidaan. Mikäli viemä-
 röintihanke toteutuu, niin kuormitus Vermijärvenojaan päättyy.


Puhdistamo  ei  ole  saavuttanut  kaikkia  sille  asetettuja  puhdistusvaati-
muksia tarkastelujaksolla. Fosfori- ja  BOD7-ATU -pitoisuudet ovat ylittä-



(8)neet raja-arvot useasti, kun kiintoainetta on karannut prosessista. Puhdis-
 tustuloksen parantamiseksi saostuskemikaalia on vaihdettu vuonna 2003
 tehokkaammaksi ja puhdistamon läpivirtausnopeutta pienennetty.


Vuonna 2004 kaikki puhdistusvaatimukset on saavutettu ja myös typen-
 poisto on ollut tehokasta.


Vuonna 2005 puhdistamolla saavutettiin sen toiminnalle asetetut puhdis-
 tusvaatimukset  BOD7  -arvon  osalta.  Fosforipitoisuuden  ja  puhdistuste-
 hon osalta puhdistusvaatimuksia ei saavutettu.


Vuonna 2006 puhdistamolla saavutettiin sen toiminnalle asetetut puhdis-
 tusvaatimukset  vain  fosforin  puhdistustehon  osalta.  BOD7  -arvon  sekä
 fosforipitoisuuden osalta puhdistusvaatimuksia ei saavutettu.


Vuonna 2007 on päästy eroon vuonna 2006 vaivanneesta prosessin sisäi-
 sestä kierrosta ja fosforikuormitus on laskenut normaalille tasolle.


Päästöjen vähentämistä ja puhdistamista koskevat toimet


Puhdistamon  mitoitus  on  riittävä  arvioitujen  kuormitusten  käsittelemi-
 seen. Saostuskemikaalin vaihto ja puhdistamon läpivirtausnopeuden pie-
 nentäminen ovat parantaneet puhdistusvarmuutta ja -tulosta.


Puhdistamon  käyttötarkkailun  tulisi  olla  säännöllistä,  jotta  mahdolliset
 vika-  ja  häiriötilanteet  havaitaan  ja  voidaan  korjata  nopeasti.  Proses-
 sinohjausta ja toimintavarmuutta esimerkiksi lietteen poiston tiheyttä py-
 ritään edelleen kehittämään sekä parantamaan niin, että mahdolliset häi-
 riöt  saadaan  mahdollisimman  vähiin  sekä  samalla  puhdistustulos  mah-
 dollisimman  hyväksi.  Vuoden  2006  aikana  on  tehty  puhdistamon  toi-
 minnan  tehostamistoimenpiteitä.  Puhdistamolla  on  hyvät  edellytykset
 saavuttaa nykyisten lupavaatimusten mukaiset puhdistustasot, mikäli lai-
 toksen toiminta pysyy vakaana.


Päästöt ilmaan


Jätevedenpuhdistamon  toiminnasta  ei  aiheudu  mainittavia  päästöjä  il-
 maan. Hajua aiheuttavat jäteveden esikäsittely- ja ylijäämälietteen varas-
 tointi- ja esikäsittelytilat on katettu ja  lämpöeristetty. Sisätilat on varus-
 tettu ilmanvaihtojärjestelmällä. Hajuhaittoja ei ole esiintynyt.


Muut päästöt


Puhdistamotoiminnasta  ei  aiheudu  päästöjä  maaperään  tai  pohjaveteen.


Kaikki  jäteveden  kanssa  tekemisiin  joutuvat  rakenteet  on  tehty  vesitii-
 viistä materiaalista.


Puhdistamotoiminnasta  ei  aiheudu  ympäristölle  meluhaittaa  tai  tärinää.


Puhdistamon  sisällä  olevat  äänekkäät  laitteet  (bioroottori)  on  sijoitettu
 eristettyihin  tiloihin,  joissa  oleskelu  on  kielletty  ilman  kuulosuojaimia.


Puhdistamolla ei ole muita merkittäviä melunlähteitä. Näin ollen meluta-
so alittaa yöajan ohjearvon 45 dB(A) lähimmässä häiriintyvässä kohtees-
sa eli asuintalon kohdalla noin 50 metrin etäisyydellä puhdistamosta.



(9)Liikenne


Puhdistamon liikennöinti on hyvin vähäistä. Pelkästään puhdistamon toi-
 mintaan  liittyvää  liikennettä  aiheutuu  saostuskaivo-  ja  ylijäämälietteen
 poiskuljetuksesta sekä saostuskemikaalin tuonnista.


Jätteet


Puhdistamolla ei muodostu välppäjätettä, koska puhdistamolla on repivä
 uppopumppu. Muuta jätettä kuin puhdistamolietettä syntyy vain vähäisiä
 määriä.  Jätteet  toimitetaan  käsiteltäviksi  Palvelukoti  Kotivallin  jätepis-
 teisiin asianmukaisesti lajiteltuina. Jäteöljyä syntyy korkeintaan 1 l/a.


PARAS  KÄYTTÖKELPOINEN  TEKNIIKKA  (BAT)  JA  YMPÄRISTÖN  KANNALTA
 PARHAS KÄYTÄNTÖ (BEP)


Palvelukoti Kotivallin puhdistamo on yleisesti käytetty jätevesien biolo-
 gis-kemiallinen  puhdistusprosessi,  joka  on  teknisesti  ja  taloudellisesti
 käyttökelpoinen ja vähentää tehokkaasti jätevesistä aiheutuvaa  ympäris-
 tökuormitusta.  Palvelukoti  Kotivallin  mittakaavassa  nykyisin  käytössä
 olevan käsittelymenetelmän voidaan katsoa edustavan parasta käyttökel-
 poista tekniikkaa ja ympäristön kannalta parasta käytäntöä.


TOIMINNAN VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN
 Vaikutukset pintavesiin ja niiden käyttöön


Jätevedenpuhdistamon toiminnan luonteesta johtuen pääasialliset vaiku-
 tukset kohdistuvat käsiteltyjen jätevesien aiheuttamina purkuvesistöön ja
 sitä kautta luontoon, mahdollisesti yleiseen viihtyisyyteen sekä ihmisten
 terveyteen.  Toisaalta  lähtökohtaisesti  puhdistamon  tehtävänä  on  vähen-
 tää jätevesistä aiheutuvia ympäristövaikutuksia.


Myös  tulevaisuudessa,  kuten  nykyisinkin,  käsiteltyjen  jätevesien  vaiku-
 tus  näkyy  ravinnepitoisuuksien,  bakteerimäärien  ja  sähkönjohtokyvyn
 kohoamisena purkupaikan alapuolella. Vermijärvenojan yleinen vähäve-
 tisyys  heikentää  tai  estää  jätevesien  laimenemista.  Tämän  vuoksi  ojan
 vesi johtamiskohdalla  voidaan jatkossakin luokitella yleiseltä käyttökel-
 poisuusluokitukseltaan  huonoksi. Toisaalta käsitellyt asumajätevedet ei-
 vät sisällä  vesieliöstölle tai ihmisille  myrkyllisiä  yhdisteitä eivätkä siten
 ole uhka esimerkiksi ihmisten terveydelle.


Jätevesien  pääasiallinen  vaikutusalue  rajoittuu  nykyiseen  tapaan  purku-
paikan alapuoliseen Vermijärvenojaan  ja Nitisbäckenin puroon.  Kuiten-
kin  on  huomattava,  että  tällekin  alueelle  kohdistuu  voimakasta  haja-
kuormitusta  viereisiltä  peltomailta.  Siten  oja-/purovesien  eliöstö  on  il-
man  jätevesikuormitustakin  joutunut  sopeutumaan  olosuhteisiin,  joissa
virtaaman ja veden laadun vaihtelut ovat suuria. Voidaankin arvioida, et-
tä  tarkasteltavat  uomat  ovat  lajistoltaan  vähälukuisia.  Tässä  tilanteessa
käsiteltyjen  jätevesien  vaikutuksen  ojien  eliöyhteisöihin  arvioidaan  ole-
van vähäinen.



(10)Jätevesien vaikutusalueella ei ole talousvedenottamoita, yleisiä uimaran-
 toja tai muuta merkittävää virkistys- tai hyötykäyttöarvoa.


Vaikutukset maaperään, ilmaan, pohjaveteen sekä melu


Jätevedenpuhdistamon toiminnalla ei ole normaalisti vaikutuksia ilmaan,
 pohjavesiin  eikä  maaperään.  Toiminnasta  ei  aiheudu  häiritsevää  melua
 tai tärinää. Syntyvät jätteet käsitellään asianmukaisesti.


LAITOKSEN TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU


Puhdistamotoiminnasta  ei aiheudu tarkkailua aiheuttavaa  melua,  tärinää
 eikä päästöjä ilmaan,  maaperään tai pohjavesiin.  Tarkkailun piiriin kuu-
 luvat puhdistamon toiminnan tarkkailu ja jätevesien aiheuttamien vesis-
 tövaikutusten  seuranta.  Voimassa  olevat  tarkkailuvelvoitteet  on  esitetty
 puhdistamon ympäristölupapäätöksen (26.6.2000) määräyksissä 9. ja 10.


Määräys 9. Ylivuotovesien määrää, laatua ja vaikutuksia ympäristöön tu-
 lee  seurata  velvoitetarkkailulla  kaksi  kertaa  vuodessa,  helmikuussa  ja
 heinäkuussa.


Määräys 10. Tulevan ja lähtevän veden kokoomanäytteistä sekä vesistö-
 näytteistä puhdistamon ylä- ja alapuolelta tulee velvoitetarkkailuna tehdä
 seuraavat analyysit:


Tuleva ja lähtevä vesi: BOD7, kiintoaine, fosfori, typpi ja bakteerit
 Vesistö: pH, johtokyky, kiintoaine, COD, fosfori, typpi ja bakteerit.


Kuormitus- ja vesistötarkkailu


Puhdistamon  kuormitustarkkailuohjelmaa  ehdotetaan  muutettavaksi  si-
 ten, että puhdistamon tulevasta ja lähtevästä jätevedestä ei tutkita baktee-
 reja.  Sen  sijaan  lähtevästä  jätevedestä  ehdotetaan  jatkossa  tutkittavaksi
 myös liukoinen fosfori.


Uuteen kuormitustarkkailuohjelmaan ehdotetut analyysit:


Analyysi Tuleva


jätevesi


Lähtevä
 jätevesi


Vesistö
 yp 3,1


Vesistö
 ap 3,0


Kiintoaine x x x x


BOD7-ATU x x - -


CODMn - - x x


Typpi, kokonais x x x x


Fosfori, kokonais x x x x


Fosfori, liuennut - x - x


pH - - x x


sähköjohtavuus - - x x


Fekaaliset koliformiset bakt. - - x x


Puhdistamon velvoitetarkkailun tulevan ja lähtevän jäteveden kokooma-
näytteet on kerätty automaattisin näytteenottimin.



(11)Näytteet  analysoidaan  julkisen  valvonnan  alaisessa  vesitutkimuslabora-
 toriossa ja analysoinnissa käytetään ympäristöviranomaisen hyväksymiä
 menetelmiä.


Puhdistamon  velvoitetarkkailun  tuloksista  on  laadittu  vuosiyhteenvedot
 ja  vesistötarkkailusta  kertaraportit,  jotka  on  lähetetty  Palvelukoti  Koti-
 valliin,  Sipoon  kunnan  ympäristönsuojeluyksikölle  ja  terveystarkastajil-
 le, Uudenmaan ympäristökeskukselle sekä T & A Mämmelä Oy:lle.


Käyttötarkkailu


Puhdistamonhoitaja  kirjaa  säännöllisesti  käyttöpäiväkirjaan  seuraavat
 mitatut ja tehdyt prosessimääritysten arvot:


- vesimäärät (lähtevä, ohitukset)
 - poiskuljetetun lietteen määrä


- saostuskemikaalin annostus- ja kulutusmäärät
 - fosfaattimääritykset lähtevästä vedestä


- selkeyttämön näkösyvyys
 - sähkön kulutus.


Lisäksi  käyttöpäiväkirjaan  merkitään  tehdyt  saneeraus-  ja
 huoltotoimenpiteet  sekä  laitoksen  mahdolliset  toimintahäiriöt  ja  niiden
 syyt.


POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN


Jätevedenpuhdistuksessa ei normaalisti aiheudu ympäristöriskiä. Puhdis-
 tamon toiminnassa ei ole ollut suurempia ongelmia. Puhdistamolla käy-
 dään ja tehdään käyttötarkkailua 1 - 2 kertaa viikossa. Puhdistamon hoi-
 to on säännöllistä ja jokapäiväistä.


Puhdistusprosessi ja -laitteet ovat varmatoimisia, jolloin normaalissa toi-
 minnassa  puhdistamolla  ei  ole  merkittävää  käyttöriskiä.  Puhdistamon
 kapasiteetti on riittävä eikä ohituksia ole jouduttu tekemään.


Jätevedenpuhdistamolla voi teoreettisesti esiintyä lähinnä seuraava poik-
 keustilanteita,  jotka  saattavat  aiheuttaa  vaaran  vesistökuormituksen  li-
 sääntymisestä:


- sähkökatko (esim. vuonna 2005 rakennustöiden yhteydessä)
 - saostuskemikaalin syöttöhäiriö


- bioroottorin toimintahäiriö
 - myrkyllinen tulokuormitus


(- esim.  vesijohdon katkeaminen vuonna 2005,  jolloin bioroottorin ken-
 noston puhdistus estyi)


(- esim. 2005 lietteenpoiston riittämättömyys, sisäinen kierto).


Puhdistamolla ei ole varauduttu yleisiin sähkökatkoihin, koska katkojen
aikana  puhdistamolle  ei  tule  merkittävässä  määrin  jätevettä.  Lisäksi  on
huomattava, että bioliete kestää jopa muutaman tunnin sähkökatkon var-



(12)sin hyvin ja prosessin tehokkuus palautuu nopeasti, kun bioroottori saa-
 daan taas toimimaan.


Saostuskemikaalin syöttöhäiriö voi johtua lähinnä annospumpun rikkou-
 tumisesta.  Puhdistamolla  käytössä  oleva  pumppu  on  varmatoiminen.


Prosessi kestää hyvin  lyhytaikaisen kemikaalin  syöttökatkon,  koska sitä
 on yleensä sitoutunut lietteeseen ja toisaalta biologinen osa poistaa osal-
 taan fosforia.


Bioroottorin  mahdollisen  rikkoutumisen  varalle  laitoksella  on  joitakin
 varaosia  ja  toimitaan  yhteistyössä  bioroottorin  valmistajan, T&A  Mäm-
 melä  Oy:n kanssa. Bioroottorin toiminnassa ei ole ollut ongelmia viime
 aikoina.


Biologisen  bioroottorin  lieteprosessin  merkittävä  toimintahäiriö  esimer-
 kiksi öljyn tai  myrkyllisen kemikaalipäästön takia saattaa  johtaa siihen,
 että biologisen osan käsittelytehokkuus on väliaikaisesti alhainen. Tällai-
 sessa  tilanteessa  puhdistamo  toimii  edelleen  kemiallisena  saostuslaitok-
 sena  ja  vesistökuormituksen  lisäys  jää  yleensä  suhteellisen  vähäiseksi.


Biolieteprosessi toipuu hyvin nopeasti tulokuormituksen normalisoitues-
 sa.


KORVATTAVAT HAITAT


Myös tulevaisuudessa jätevesien aiheuttamien vaikutusten arvioidaan ra-
 joittuvan  Vermijärvenojaan  ja  Nitisbäckeniin.  Uomien  koon,  virtaa-
 masuhteiden ja hajakuormituksen perusteella uomilla ei ole erityistä vir-
 kistyskäyttöarvoa.


Edellä  esitetyn  perusteella  jätevesien  johtamisesta  ei  tulevaisuudessa-
 kaan  arvioida  aiheutuvan  erityistä  korvattavaa  haittaa.  Mikäli  haittoja
 ilmenee,  ne  esitetään  erikseen  arvioitaviksi  erillisen  korvauskäsittelyn
 yhteydessä.


ESITYS LUPAMÄÄRÄYKSIKSI


Edellä  esitettyihin  selvityksiin  viitaten  hakija  ehdottaa,  että  Palvelukoti
 Kotivallin jätevedenpuhdistamolta vesistöön johdettavien käsiteltyjen jä-
 tevesien käsittelyvaatimukset säilytetään ennallaan:


- BOD7-ATU -pitoisuus lähtevässä vedessä enintään 15 mg O2/l
 - fosforipitoisuus lähtevässä vedessä enintään 1,0 mg P/l
 - puhdistustulos edellä mainittujen osalta vähintään 90 %
 - ei typenpoistovaatimuksia.


LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY
 Lupahakemuksen täydennykset


Lupahakemusta ei ole täydennetty.



(13)Lupahakemuksesta tiedottaminen


Uudenmaan ympäristökeskus on tiedottanut hakemuksesta kuuluttamalla
 Sipoon kunnan ilmoitustaululla 18.6.2008 - 8.8.2008 ja Uudenmaan ym-
 päristökeskuksen  ilmoitustaululla  18.6.2008  -  11.8.2008.  Hakemuksen
 vireilläolosta  on  ilmoitettu  myös  Sipoon  Sanomat  ja  Borgåbladet  -
 nimisissä  lehdissä.  Hakemuksesta  on  lisäksi  ympäristönsuojelulain
 38 §:n mukaisesti erikseen annettu tieto tiedossa oleville asianosaisille ja
 yhteisöille.


Tarkastukset ja neuvottelut


Jätevedenpuhdistamolla on suoritettu tarkastus 28.10.2008. Samassa yh-
 teydessä  neuvoteltiin  hakemukseen  liittyvistä  seikoista  sekä  täsmennet-
 tiin  toiminnan  asiatietoja.  Tarkastus-  ja  neuvottelumuistio  No  YS
 1521/30.10.2008 on liitetty asiakirjoihin.


Lausunnot


Hakemuksen johdosta on pyydetty ympäristönsuojelulain 36 §:n  mukai-
 sesti  lausunto  Sipoon  kunnanhallitukselta,  Sipoon  kunnan  tekniikka-  ja
 ympäristölautakunnalta ja Uudenmaan TE-keskuksen kalatalousyksiköl-
 tä.


Uudenmaan  TE-keskuksen  kalatalousyksikkö  esittää  25.8.2008  päivä-
 tyssä lausunnossaan, että sillä ei ole asiasta huomautettavaa.


Muistutukset ja mielipiteet


Tiedossa  oleville  asianosaisille  on  varattu  tilaisuus  ympäristönsuojelu-
 lain 37 §:n mukaisesti tehdä muistutuksia hakemusasiaa koskien. Muille
 on  varattu tilaisuus  mielipiteen  ilmaisuun.  Hakemuksen  johdosta  on  jä-
 tetty yksi muistutus.


L.-E. F. on toimittanut 26.6.2008 päivätyn muistutuksen. Hän suhtautuu
 kielteisesti  siihen,  että  Sipoon  kunta  yhdessä  Betesdan  kanssa  ei  pysty
 hoitamaan  jätevesiään  muulla  tavalla  kuin  laskemalla  niitä  suoraan
 maanomistajien maille. Vesien puhdistusasteesta  ei ole  mitään tietoa, ei
 bakteerimääristä  eikä  vaikutuksista  vesireitin  eliöstölle,  muuhun  ympä-
 ristöön  tai  viihtyisyyteen.  Hän  on  huolissaan  vesien  saastumisesta  ja
 maa-alueen  arvon  alenemisesta.  Ehkä  kannattaisi  suorittaa  virallisesti
 jonkinlainen selvitys Mustijoesta saakka, mikä on puron laita ja merkitys
 kalojen kevätnousulle tänä päivänä. Lisäksi häntä kiinnostaisi tietää, mi-
 tä  sisältää  ympäristönsuojelulaki,  johon  kuulutuksessa  vedotaan
 (86/2000) 55 §.


Hakijan kuuleminen ja vastine


Luvan hakijalle on varattu tilaisuus tulla kuulluksi 30.10.2008 päivätyllä
kirjeellä  No  YS  1522  sekä  esittää  vastineensa  annetusta  lausunnosta  ja
muistutuksesta ja  muussa asian käsittelyssä kertyneestä aineistosta. Toi-
minnanharjoittaja  on  toimittanut  17.11.2008  päivätyn  vastineen,  jossa
todetaan seuraava:



(14)Muistuttajalla  on  mielenkiintoisia  seudun  ja  Vermijärvenojan  aiempaan
 kuntoon  ja  käyttöön liittyviä  muistikuvia  ja  olisikin  hyvä,  jos  ne  tallen-
 nettaisiin Sipoon toimesta.


Puhdistamolle ovat viranomaiset asettaneet aiemmin kovat vaatimukset,
 joita  hakija  ei  pyrikään  helpottamaan  jatkossa.  Veden  laatua  pyritään
 valvomaan jatkossa nykyistä useammin tapahtuvalla velvoitetarkkailulla.


Mikäli  puhdistamolla  on  teknisiä  ongelmia,  laitos  huolehtii  jätelietteen
 poistamisesta esimerkiksi loka-autolla, kunnes ongelmat ovat poistuneet
 ja puhdistusprosessi toimii suunnitellusti.


Hakijan  tarkoituksena  on,  että  puhdistamo  korvataan  aivan  lähitulevai-
 suudessa  liittymällä  kunnalliseen  viemäriverkkoon.  Tällöin  pitäisi  pois-
 tua  Palvelukoti  Kotivallin  vähäinenkin  vaikutus  Vermijärven  laskuojan
 veden  laatuun.  Puhdistamon  alasajo,  purku  ja  maisemointi  jälkihoitoi-
 neen toteutetaan yhteistyössä ympäristöviranomaisten kanssa.


Päätöksen tekeminen lähinnä kuntien osalta vienee ehkä vuoden, pari li-
 sää, joten on hyvä, että nykyistä puhdistamoa voidaan käyttää toistaisek-
 si tarkoitukseensa ja lupa sen käyttöön saadaan.


RATKAISU


Vastaus yksilöityihin vaatimuksiin ja lausuntoihin


Uudenmaan ympäristökeskus toteaa toimitettuun muistutukseen, että Be-
 tesda-säätiöllä on tarkoitus liittää Palvelukoti Kotivalli vesihuoltolaitok-
 sen viemäriin. Siitä on kerrottu tarkemmin tämän päätöksen sivuilla 4 ja
 14.  Ympäristönsuojelulain  55  §  koskee  aikaisemmin  myönnetyn  ympä-
 ristöluvan  lupamääräysten  tarkistamista.  Tarkistamisesta  on  kerrottu tä-
 män päätöksen sivulla 2.


Ratkaisu


Uudenmaan ympäristökeskus korvaa Sipoon kunnan ympäristönsuojelu-
 jaoston 26.6.2000 Betesda-Säätiön Palvelukoti Kotivallin jätevedenpuh-
 distamon toiminnalle myönnetyn ympäristönsuojelulain 28 §:n mukaisen
 ympäristöluvan ja antaa seuraavat lupamääräykset:


Lupamääräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi
 Jätevesien käsittely ja johtaminen(YSL 43 §)


1. Betesda-säätiön  Palvelukoti  Kotivallin  kaikki viemäröidyt  jätevedet
 on  käsiteltävä  jätevedenpuhdistamolla,  jotta  niistä  ei  aiheudu  ter-
 veydellistä haittaa tai ympäristön pilaantumista.


2. Jätevedenpuhdistamolla käsitellyt jätevedet saa johtaa Vermijärven
lasku-uomaan, Vermijärvenojaan. Luvan saaja on vastuussa jäteve-
den johtamisesta mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta, haitasta tai
muusta edunmenetyksestä.



(15)Puhdistusteho(YSL 43 §, VNA 888/2006)


3. Jätevedenpuhdistamolta  lähtevän  jäteveden BOD7-ATU-arvo  saa olla
 enintään 15 mg/l, kokonaisfosforipitoisuus enintään 1,0 mg/l ja kiin-
 toainepitoisuus 35 mg/l. Puhdistustehon on lisäksi kaikkien osalta ol-
 tava  vähintään  90 %.  Lisäksi  puhdistamolla  on  pyrittävä  parhaa-
 seen mahdolliseen kokonaistypen poistotehoon.


Edellä määrätyt BOD7-ATU-, fosfori- ja kiintoainepitoisuudet on saa-
 vutettava  vuosikeskiarvoina  mahdolliset  ohijuoksutukset,  ylivuodot
 ja poikkeustilanteet mukaan lukien.


4. Muiden  kuin  jätevesien  pääsy  viemäriverkkoon  on  rajoitettava
 mahdollisimman  vähäiseksi.  Viemäriverkon  kunto  on  selvitettävä
 säännöllisesti.  Viemäriverkoston  kunnon  seurantasuunnitelma  on
 toimitettava  jatkotoimenpiteiden  harkintaa  varten  31.12.2009  men-
 nessä Uudenmaan ympäristökeskukselle ja Sipoon kunnan ympäris-
 tönsuojeluviranomaiselle.


5. Lietteen  kierrätys  eri  puhdistusvaiheiden  välillä  ja  lietteen  poisto
 sekä saostuskemikaalin käyttö on toteutettava siten, että puhdistamo
 toimii mahdollisimman tehokkaasti.


Jätteet (YSL 43 §,  45 §,  JL 3 §,  4  §,  6  §,  8  §,  9  §,  12  §,  15 §,  JA   7  §,  8  §,
 NaapL 17 §)


6. Jätevedenpuhdistamon  toiminnassa  muodostuvat  jätteet,  kuten
 puhdistamosta  ja  viemäriverkostosta  poistettava  liete,  muut  tavan-
 omaiset  jätteet  ja  ongelmajätteet,  on  varastoitava  niin,  ettei  niistä
 aiheudu  hajuhaittaa,  epäsiisteyttä,  pilaantumisvaaraa  maaperälle,
 pinta- tai pohjavesien pilaantumista, roskaantumista tai muuta hait-
 taa ympäristölle.


7. Jätteiden, kuten lietteen, kuljetus on hoidettava ja kuljetuskaluston
 puhtaudesta  on  huolehdittava  siten,  ettei  jätettä  leviä  puhdistamo-
 alueelle tai sen ulkopuolelle.


8. Jätteet  on  toimitettava  hyödynnettäväksi  tai  käsiteltäväksi  laitok-
 seen  tai  paikkaan,  jonka  ympäristöluvassa  kyseisten  jätteiden  vas-
 taanotto on hyväksytty. Jätteet saa antaa kuljetettaviksi vain alueel-
 lisen  ympäristökeskuksen  päätöksellä  jätetiedostoon  hyväksytylle
 toiminnanharjoittajalle.


Laitoksen hoito(YSL 43 §, 45 §, YSA 19 §, JL 6 §, JA 10 §, NaapL 17 §)


9. Jätevedenpuhdistamon  on  oltava  lukittu  silloin,  kun  siellä  ei  työs-
 kennellä, jotta estetään ulkopuolisten pääsy puhdistamon laitteisiin.


10. Jätevesien viemäröinti ja toiminta jätevedenpuhdistamolla on toteu-
tettava järjestelmällisesti  siten, ettei toiminnasta aiheudu maiseman
rumentumista,  epäsiisteyttä,  pilaantumisvaaraa  maaperälle,  pinta-
tai pohjavesien pilaantumista eikä muutakaan haittaa ympäristölle.



(16)Jätevedenpuhdistustoiminnassa  käytettävät  kemikaalit  on  varastoi-
 tava  asianmukaisesti,  lukituissa  sisätiloissa.  Varastotilan  lattian  on
 oltava  tiivis  ja  lattiamateriaalin  varastoitavaa  kemikaalia  kestävää.


Puhdistamorakenteiden kuntoa on tarkkailtava säännöllisesti ja ha-
 vaitut puutteet on korjattava välittömästi.


11. Jätevedenpuhdistamon toiminnanharjoittajan käytettävissä on olta-
 va  toiminnan  laatuun  ja  laajuuteen  nähden  riittävä  asiantuntemus.


Puhdistamon  hoitajan  perehdyttämisestä  puhdistamon  käyttö-  ja
 hoitotoimenpiteisiin sekä niihin mahdollisesti tuleviin muutoksiin on
 huolehdittava.


12. Jätevedenpuhdistamon  käytöstä  ja  tarkkailusta  vastaavan  hoitajan
 nimi  ja  yhteystiedot  on  ilmoitettava  Uudenmaan  ympäristökeskuk-
 selle ja Sipoon kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kuukauden
 kuluessa  tämän  päätöksen  antamisesta.  Mikäli  vastaavan  hoitajan
 nimi  tai  yhteystiedot  muuttuvat,  on  muutos  saatettava  viipymättä
 tiedoksi edellä mainituille viranomaisille.


Jätevedenpuhdistamon toiminnan lopettaminen(YSL 43 §, 45 §, JL 19 §, 20 §,
 51 §, 52 §, JA 9 §)


13. Jätevedenpuhdistamo rakenteineen ei saa aiheuttaa  haittaa tai  vaa-
 raa ympäristölle jätevedenpuhdistamotoiminnan päätyttyäkään.


Jätevedenpuhdistamon  toiminnan  lopettamisesta  on  ilmoitettava
 Uudenmaan  ympäristökeskukselle  ja  Sipoon  kunnan  ympäristön-
 suojeluviranomaiselle  vähintään  kolme  kuukautta  ennen  jäteveden
 puhdistamisen  lopettamista.  Suunnitelma  jätevedenpuhdistamora-
 kenteiden  ja  -laitteiden käsittelystä sekä puhdistamoalueen siistimi-
 sestä  toteutusaikatauluineen  on  samalla  toimitettava edellä  maini-
 tuille viranomaisille.


Poikkeukselliset tilanteet(YSL  43 §, 62 §, YSA 30 §)


14. Terveyden-  ja  ympäristönsuojelun  kannalta  poikkeuksellisiin  tilan-
 teisiin on varauduttava ennakolta ja huolehdittava siitä, että jäteve-
 sistä  tai  puhdistusprosessissa  käytettävistä  kemikaaleista  ja  niiden
 varastoinnista ei aiheudu terveydellistä haittaa.


Poikkeuksellisista tilanteista on tehtävä ilmoitus Uudenmaan ympä-
 ristökeskukselle  sekä  Sipoon  kunnan  ympäristönsuojeluviranomai-
 selle.  Poikkeuksellisissa  tilanteissa  ylimääräisistä  näytteenotoista
 puhdistamolla ja purkuvesistössä on sovittava Uudenmaan ympäris-
 tökeskuksen kanssa. Jäteveden ohijuoksutustilanteissa puhdistamon
 ohi juoksutetun jäteveden määrä on selvitettävä luotettavasti.


15. Jätevedenpuhdistamon  riskienhallintasuunnitelma  on  toimitettava
30.4.2009  mennessä  jatkotoimenpiteiden  harkintaa  varten  Uuden-
maan ympäristökeskukselle ja  tiedoksi Sipoon  kunnan  ympäristön-
suojeluviranomaiselle.



(17)Tarkkailu-  ja  raportointimääräykset (YSL 46  §,  108  §,  JL  51  §,  52  §,  JA 22 §,
 VNA 888/2006)


16. Mittaukset,  näytteenotto  ja  analysointi  on  suoritettava  standardien
 (CEN,  ISO,  SFS  tai  muu  vastaavan  tasoinen  kansallinen  tai  kan-
 sainvälinen  yleisesti  käytössä  oleva  standardi)  mukaisesti.  Mittaus-
 raporteissa on esitettävä käytetyt mittausmenetelmät ja niiden mit-
 tausepävarmuudet sekä arvio tulosten edustavuudesta.


Käyttö-, kuormitus- ja vesistötarkkailu


17. Puhdistusjärjestelmän  toimintaa,  jätevesien  määrää  ja  laatua  sekä
 jätevesien vaikutuksia purkuvesistön veden laatuun on tarkkailtava
 säännöllisesti.  Tarkkailun  saa  suorittaa  ympäristölupahakemukses-
 sa ehdotetun mukaisesti (tämän päätöksen sivuilla 10 - 11) niin muu-
 tettuna, että tulevasta ja lähtevästä jätevedestä on otettava 24 tunnin
 kokoomanäytteet  virtaamapainotteisesti  vähintään  neljä  kertaa
 vuodessa.  Tarkkailuohjelma  on  toimitettava  tiedoksi  viimeistään
 30.4.2009  Uudenmaan  ympäristökeskukselle  ja  Sipoon  kunnan  ym-
 päristönsuojeluviranomaiselle.  Uudenmaan  ympäristökeskus  voi
 tarvittaessa muuttaa tarkkailuohjelmaa.


Kirjanpito ja raportointi


18. Tulevan ja lähtevän jäteveden määrästä ja laadusta sekä käytetyistä
 kemikaaleista  on  pidettävä  kirjaa.  Kirjanpito  koskee  myös  jäteve-
 denpuhdistamolta pois vietyjä jätteitä, kuten lietettä, niiden määrää,
 vientiajankohtaa ja -kohdetta  sekä viejää.  Lisäksi  jätevedenpuhdis-
 tamon  tarkkailuista,  poikkeuksellisista  tilanteista  sekä  viemäriver-
 kon kunnostustoimenpiteistä on pidettävä kirjaa.


Kirjanpito  on  pyydettäessä  esitettävä  ympäristöluvan  valvontavi-
 ranomaisille.


19. Jätevesien  kuormitustarkkailun  näytekohtaiset  tulokset,  joihin  on
 liitetty  puhdistamon  toiminnan  kuvaus  näytteenottohetkellä,  on
 toimitettava  näytteenottokerroittain  Uudenmaan  ympäristökeskuk-
 selle  ja  Sipoon  kunnan  ympäristön-  ja  terveydensuojeluviranomai-
 sille sekä sähköisesti ympäristöhallinnon vedenlaaturekisteriin.


Yhteenveto  jätevedenpuhdistamon  toiminnasta  sekä  jätevesien
 tarkkailuista  laadittavat  raportit  on  toimitettava  vuosittain  helmi-
 kuun  loppuun  mennessä  edellä  mainituille  ympäristön-  ja  tervey-
 densuojeluviranomaisille.


RATKAISUN PERUSTELUT


Perustelut lupamääräysten tarkistamiselle


Uudenmaan ympäristökeskus katsoo, että edellä annetut lupamääräykset
ovat tarpeen,  jotta Betesda-säätiön Palvelukoti  Kotivallin  jätevedenpuh-
distamo  täyttää  ympäristönsuojelulaissa  ja  jätelaissa  sekä  niiden  nojalla



(18)annetuissa  asetuksissa  mainitunlaiselle  toiminnalle  asetetut  vaatimukset
 sekä ne vaatimukset, jotka luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla on säädet-
 ty.


Uudenmaan  ympäristökeskus  katsoo,  että  kun  Palvelukoti  Kotivallin
 jätevedenpuhdistamon  toimintaa  harjoitetaan  hakemuksessa  esitetyllä
 tavalla  ja  noudatetaan annettuja  lupamääräyksiä, toiminnasta  ei aiheudu
 yksinään  tai  yhdessä  muiden  toimintojen  kanssa  terveyshaittaa,  merkit-
 tävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai poh-
 javeden pilaantumista tai erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista,
 vedenhankinnan tai  yleiseltä kannalta tärkeän  muun käyttömahdollisuu-
 den  vaarantumista  toiminnan  vaikutusalueella  eikä  naapuruussuhteista
 annetussa  laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta naapureille. Määräyk-
 siä annettaessa on otettu huomioon toiminnan aiheuttama pilaantumisen
 todennäköisyys ja onnettomuusriski sekä alueen kaavamääräykset.


Aiemmin lupaviranomaisena on ollut Sipoon kunnan ympäristönsuojelu-
 jaosto.  Uudenmaan  ympäristökeskus  katsoo,  että  selvyyden  vuoksi  on
 tarkoituksenmukaista korvata kaikki voimassa olevan ympäristölupapää-
 töksen  määräykset.  Lisäksi  puhdistamon  valvonnan  järjestäminen  on
 selkeämpää, kun valvottavana on vain yksi ympäristölupapäätös. Ympä-
 ristökeskus on käsitellyt asian soveltuvin osin kuten lupahakemuksen.


Lupamääräysten perustelut


Palvelukoti  Kotivallin  biologis-kemiallinen  jätevedenpuhdistamo  kyke-
 nee  luotettavasti  puhdistamaan  sinne  johdettavat  jätevedet.  Jäteveden-
 puhdistamolla  on  edellytykset  toimia  tehokkaasti.  Käsitellyt  jätevedet
 johdetaan  purkuputkessa  Vermijärvenojaan.  Puhdistamoa  hoidetaan  ja
 käytetään asianmukaisesti. Puhdistamo on sijoitettu rakennuksen sisälle,
 minkä vuoksi puhdistamo ei aiheuta merkittävää  melua tai hajua ympä-
 ristöön.  Muodostuvasta  ylijäämälietteestä  huolehditaan  asianmukaisesti.


Kemikaalit  varastoidaan  lukittavassa  tilassa.  Uudenmaan  ympäristökes-
 kus  katsoo,  että toimittaessa  annettujen  lupamääräysten  mukaisesti  voi-
 daan  Palvelukoti  Kotivallin  jätevedenpuhdistamon  toiminnan  katsoa
 edustavan parasta käyttökelpoista tekniikkaa.


Palvelukoti  Kotivallin  alueella  muodostuvat  viemäröidyt  jätevedet  on
 niiden haitallisuuden vuoksi käsiteltävä. (Määräys 1.)


Puhdistetut jätevedet, jotka eivät aiheuta vaaraa tai haittaa terveydelle tai
 ympäristölle, voidaan purkaa Vermijärvenojaan. (Määräys 2.)


Kiintoainepitoisuudelle  on  annettu  määräys  sen  varmistamiseksi,  että
 kiintoaineen  poisto  jätevedestä  on  tehokasta.  Jätevedenpuhdistamon  te-
 holle asetetut vaatimukset ovat tarpeen, jotta puhdistamolta lähtevä jäte-
 vesi ei aiheuta haittaa purkuvesistössä. Vaatimukset on asetettu Palvelu-
 koti  Kotivallin  puhdistamon  toiminnassa  saavutettujen,  parasta  käyttö-
 kelpoista tekniikkaa edustavien tulosten mukaisiksi. (Määräys 3.)


Puhdistustuloksen  varmistamiseksi  viemäriverkkoon  joutuvien  vuoto-
vesien määrää on pyrittävä rajoittamaan. Viemäriverkon kuntoa on seu-
rattava säännöllisesti. Viemäriverkoston kunnon seuranta on tarpeellinen



(19)jätevedenpuhdistamon toiminnan mahdollisesta lopettamisesta huolimat-
 ta, sillä viemäriverkosto jää jätevedenpuhdistamotoiminnan lopettamisen
 jälkeen edelleen käyttöön. (Määräys 4.)


Jätevedenpuhdistamoa  on  hoidettava  siten,  että  sillä  saavutetaan  paras
 mahdollinen puhdistustulos. (Määräys 5.)


Jätevedenpuhdistamon toiminnasta ei saa aiheutua vaaraa tai haittaa ter-
 veydelle  tai  ympäristölle.  Myös  jätevedenpuhdistamon  jätehuolto  on
 hoidettava  asianmukaisesti.  Kemikaalien  säilytys  alueella  on  hoidettava
 niin, että päästöt veteen ja maaperään on tehokkaasti estetty. Jätetiedos-
 toon hyväksymisen edellytys on, että toimintaa harjoitetaan jätelain ja se
 nojalla  annettujen  säännösten  mukaisesti  ja  ammattitaitoisesti.  (Määrä-
 ykset 6. – 10.)


Jätteen  haltijan  on  oltava  riittävän  hyvin  selvillä  hallinnassaan  olevan
 jätteen  määrästä,  lajista,  laadusta,  alkuperästä  ja  jätehuollon  kannalta
 merkityksellisistä  ominaisuuksista  sekä  terveys-  ja  ympäristövaikutuk-
 sista. Liete on jätettä ja se on toimitettava paikkaan, jossa vastaanottajal-
 la  on riittävät edellytykset huolehtia  lietteen asianmukaisesta  käsittelys-
 tä.  Lietteen  kuljetus  on  järjestettävä  siten,  että  siitä  aiheutuvat  melu  ja
 muut häiriöt ympäristölle jäävät mahdollisimman vähäisiksi ja ettei jätet-
 tä  pääse  ympäristöön  kuljetuksen  aikana.  Jätteen  tuottaja  ja  kuljettaja
 ovat  vastuussa  siitä,  että  jätteet  kuljetetaan  lain  mukaiseen  paikkaan.


(Määräykset 6. - 8.)


Ulkopuolisten pääsy  puhdistamon  laitteisiin on  estettävä pitämällä puh-
 distamorakennus lukittuna silloin, kun hoitohenkilökunta ei ole paikalla.


(Määräys 9.)


Jätevedenpuhdistamon  asianmukaista  hoitoa  ja  puhdistamon  tarkkailua
 varten on puhdistamolla oltava näistä tehtävistä vastuussa oleva hoitaja.


(Määräykset 11. ja 12.)


Luvan hakija esittää, että todennäköisesti Palvelukoti Kotivallin puhdis-
 tamo poistetaan käytöstä ja jätevedet johdetaan muualle puhdistettaviksi.


Jätevedenpuhdistustoiminnan  päätyttyä  Palvelukoti  Kotivallin  jäteve-
 denpuhdistamoalue on kunnostettava siten, että jäteveden puhdistuksessa
 käytetyistä  puhdistamorakenteista  tai  -laitteista  tai  kemikaaleista  ei  ai-
 heudu vaaraa maaperälle tai vesille. (Määräys 13.)


Vahinko-  ja  häiriötilanteisiin  on  varauduttava  ja  niiden  hoitaminen  on
suunniteltava  ennakolta.  Riskienhallintasuunnitelmassa  on  muun  ohella
esitettävä,  miten  varaudutaan  esimerkiksi  tämän  päätöksen  sivulla  12
esitettyihin  vahinko-  ja  häiriötilanteisiin  ja  niistä  mahdollisesti  aiheutu-
viin jätevesien puhdistustulosten heikkenemisiin. (Määräykset 14. ja 15.)
Jätevedenpuhdistamon  toimintaa  on  tarkkailtava  säännöllisesti  parhaan
puhdistustuloksen  saavuttamiseksi.  Myös  jätevesien  vaikutuksia  purku-
vesistöön on tarkkailtava. Puhdistamolla ei ole aiemmin ollut varsinaista
asiantuntijan  laatimaa  tarkkailuohjelmaa.  Puhdistamon  toiminnan  tark-
kailemiseksi  ja  valtioneuvoston  asetuksen  888/2006  perusteella  näyt-



(20)teenottokertojen lukumäärää on lisätty neljäksi kerraksi vuodessa. (Mää-
 räykset 16. ja 17.)


Kirjanpitoa  ja raportointia koskevat  määräykset ovat tarpeen  valvonnan
 ja  tarkkailun  toteuttamiseksi.  Valvontaviranomaisella  on  oikeus  saada
 jätteen  haltijalta  valvontaa  ja  tehtävien  hoitamista  varten  tarvittavat tie-
 dot. (Määräykset 18. ja 19.)


LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN
 Luvan voimassaolo


Päätös  on  voimassa  toistaiseksi.  Toiminnan  olennaiseen  laajentamiseen
 tai muuttamiseen on oltava lupa. (YSL 28 §)


Lupamääräysten tarkistaminen


Mikäli  Betesda-säätiön  Palvelukoti  Kotivallin  jätevedenpuhdistamoa
 käytetään  vielä  vuoden  2013  jälkeen,  niin  luvan  saajan  on  toimitettava
 hakemus  lupamääräysten tarkistamiseksi toimivaltaiselle  ympäristölupa-
 viranomaiselle  31.12.2013  mennessä.  Hakemukseen  on  liitettävä  muun
 ohella  yhteenveto  toiminnan  käyttö-,  kuormitus-  ja  vesistötarkkailujen
 tuloksista sekä yhteenveto suoritetuista viemäriverkoston ja puhdistamo-
 rakenteiden kunnostustoimenpiteistä. Hakemuksessa on lisäksi esitettävä
 teknistaloudellinen  selvitys  mahdollisuuksista  johtaa  Palvelukoti  Koti-
 vallin jätevedet vesihuoltolaitoksen viemäriin. (YSL 55 §)


Asetuksen noudattaminen


Jos  asetuksella  annetaan  ympäristönsuojelulain  tai  jätelain  nojalla  jo
 myönnetyn  luvan  määräystä  ankarampia  säännöksiä  tai  luvasta  poik-
 keavia  säännöksiä  luvan  voimassaolosta  tai  tarkistamisesta,  on  asetusta
 luvan estämättä noudatettava. (YSL 56 §, YSA 19 §)


Korvattavat päätökset


Tämä  päätöksen  saadessa  lainvoiman  se  korvaa  Sipoon  kunnan
 ympäristönsuojelujaoston  ympäristölupapäätöksen  26.6.2000  58  §,  joka
 koskee Betesda-säätiön Palvelukoti Kotivallin jätevedenpuhdistamoa.


PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO


Tämä lupapäätös on lainvoimainen valitusajan päätyttyä, jos päätökseen
 ei haeta muutosta. (YSL 100 §)


SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET


Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 28,  35,  36,  37, 38,  41,  42,  43,  45,  46,
 54, 55, 56, 62, 96, 97, 100, 108 §


Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) 1, 6, 19, 30 §



(21)Jätelaki (1072/1993) 3, 4, 6, 8, 9, 12, 15, 19, 20, 49, 49 a, 51, 52 §
 Jäteasetus (1390/1993) 7, 9, 10, 22 §


Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17 §


Valtioneuvoston asetus yhdyskuntajätevesistä (888/2006)


Ympäristöministeriön asetus yleisimpien jätteiden sekä ongelmajätteiden
 luettelosta (1129/2001)


Valtion maksuperustelaki (150/1992)


Ympäristöministeriön  asetus  alueellisen  ympäristökeskuksen  maksulli-
 sista suoritteista (1237/2003 ja 1387/2006)


KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN


Tämän  lupamääräysten  tarkistamista  koskevan  hakemuksen  käsittelystä
 perittävä maksu on 1 400 €.


Ympäristöluvan  maksu  määräytyy  valtion  maksuperustelain  (150/1992)
 perusteella annetussa ympäristöministeriön asetuksessa (1237/2003) alu-
 eellisen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista olevan maksutau-
 lukon  mukaisesti.  Puhdistamo  joka  on  tarkoitettu  vähintään  asukasvas-
 tineluvultaan  100  henkilön  asumisjätevesien  käsittelemiseen  tai  vähin-
 tään  100  henkilön  asumisjätevesien  johtaminen  muualle  kuin  yleiseen
 viemäriin lupa maksaa 1 400 €. Lupamääräysten tarkistamista (ympäris-
 tönsuojelulain 55 §:n 2 momentti) koskevan hakemuksen käsittelystä pe-
 ritään maksu,  jonka suuruus on 30 prosenttia taulukon mukaisesta mak-
 susta.  Jos  kuitenkin  asian  käsittelyn  vaatima  työmäärä  vastaa  uudelta
 toiminnalta  vaadittavan  luvan  käsittelyä,  peritään  taulukon  mukainen
 maksu. Asian käsittelyn vaatima työmäärä on vastannut uudelta toimin-
 nalta vaadittavan luvan käsittelyä.


LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN
 Päätös


Betesda-säätiö
 Korutie 1
 01600 Vantaa
 Jäljennös päätöksestä


Sipoon kunnanhallitus


Sipoon kunnan tekniikka- ja ympäristölautakunta
 Uudenmaan TE-keskus, kalatalousyksikkö
 Suomen ympäristökeskus (sähköisesti)
 Tieto päätöksestä


Ilmoitus  päätöksestä  lähetetään  liitteessä  1.  esitetyille  henkilölle  ja  ta-
hoille.



(22)Ilmoittaminen kunnan ilmoitustaululla ja lehdissä


Uudenmaan  ympäristökeskus  tiedottaa  tästä  päätöksestä  kuuluttamalla
 Sipoon kunnan ilmoitustaululla ympäristönsuojelulain 54 §:n mukaisesti
 sekä ilmoittamalla vähintään yhdessä Sipoossa ilmestyvässä sanomaleh-
 dessä. (YSL 54 §)


MUUTOKSENHAKU


Tähän  päätökseen  haetaan  muutosta  Vaasan  hallinto-oikeudelta  valitta-
 malla. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjes-
 tyksessä kuin pääasiasta. (YSL 96 §)


Valitusoikeus lupapäätöksestä on luvan hakijalla ja niillä, joiden oikeutta
 tai  etua  asia  saattaa  koskea,  sekä  niillä  viranomaisilla,  joiden  tehtävänä
 on valvoa asiassa yleistä etua. (YSL 97 §)


Valitusosoitus on liitteenä 2.


Ympäristöinsinööri Hannele Kärkinen


Insinööri Arja Johansson
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