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      (1)YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO 


Nro 14/2005/1 


    Dnro LSY-2003-Y-430 


Helsinki        Annettu julkipanon  


       jälkeen 23.5.2005 


ASIA  Köörnummen  jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus,  
 Säkylä 


LUVAN HAKIJA Säkylän kunta 


 Rantatie 268 


27800 SÄKYLÄ  
 LAITOS JA SEN SIJAINTI 


Ympäristölupaa haetaan Säkylän kunnan Isosäkylän kylässä sijaitsevalle 
 kunnan puhdistamolle. Köörnummen puhdistamo sijaitsee noin 2 kilometriä 
 kunnan keskustasta luoteeseen Jätevedenpuhdistamo-nimisellä kiinteistöl-
 lä 783-401-0205-0000. 


HAKEMUS JA SEN VIREILLETULO 


Hakija on toimittanut hakemuksen ympäristölupavirastoon 18.12.2003.  


Hakemusta on täydennetty ympäristölupaviraston pyytämillä lisäselvityksillä 
 22.12.2003 ja 2.3.2004.  Lupaa haetaan puhdistamotoimintaan ja käsitelty-
 jen jätevesien johtamiseen edelleen Eurajokeen Euran kunnan alueella. 


LUVAN  HAKEMISEN  PERUSTE  JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA 
 Ympäristönsuojelulain 28 §:n 1 momentti ja 31 § 


Ympäristönsuojeluasetuksen 1 §:n 1 momentin 13 a) –kohta ja 5 §:n 1 
 momentin 8) -kohta 


TOIMINTAA KOSKEVAT NYKYISET LUVAT JA ALUEEN KAAVOITUS 
  Jäteveden johtamislupa 


Länsi-Suomen ympäristölupavirasto on 9.8.2000 antamallaan päätöksellä 
 (nro 37/2000/4) tarkistanut Säkylän kunnan jätevesien johtamista koskevan 
 vesioikeuden luvan määräykset. Vaasan hallinto-oikeus on 4.4.2001 anta-
 mallaan päätöksellä (nro 01/0012/4) muuttanut osin lupaviraston päätöstä. 


Voimassaolevan lupamääräyksen 1) mukaan jäteveden BOD7ATU-arvo ei 
saa olla yli  15 mg O2/l eikä fosforipitoisuus  yli 0,8 mg/l ja puhdistustehojen  



(2)2


tulee olla molempien osalta vähintään 90 % neljännesvuosikeskiarvoina. 


CODCr-arvo ei saa olla yli 125 mg O2/l (puhdistusteho vähintään 75 %) eikä 
 kiintoainepitoisuus yli 35 mg/l (puhdistusteho vähintään 90 %). Lisäksi am-
 moniumtypen nitrifikaation tulee olla vähintään 90 % vuosikeskiarvona las-
 kettuna ja puhdistamon käytön tavoitteena on oltava mahdollisimman teho-
 kas kokonaistypen poisto. Määräyksessä 9) velvoitettiin hakija hakemaan 
 uutta lupaa vuoden 2003 loppuun mennessä ja liittämään hakemukseen jä-
 teveden käsittelyn tehostamista koskeva suunnitelma mm. fosforikuormi-
 tuksen vähentämiseksi seuraavalla lupakaudella. Kalatalousmaksuksi mää-
 rättiin 5 000 mk vuodessa.  


 Kaavoitustilanne 


Puhdistamon alue sijaitsee asemakaava-alueen ulkopuolella alueen rajalla. 


Yleiskaavassa alue sijoittuu yhdyskuntateknisen huollon alueelle (ET) sekä 
 teollisuus- ja varastoalueelle (T). Ympäröivä alue on teollisuus- ja varasto-
 aluetta sekä maa- ja metsätalousvaltaista aluetta. 


  


PUHDISTAMOALUEEN SIJAINTIPAIKKA JA YMPÄRISTÖ  


Puhdistamo sijaitsee Isosuon ja Säkyläntien (tie 204) välisellä alueella run-
 saan kilometrin etäisyydellä Säkylän Pyhäjärvestä. Puhdistamoalueen poh-
 joispuolella on Köyliönjärven kulttuurimaisema-aluetta. Lähin häiriintyvä 
 kohde, asuinrakennus Lusikkaojan asuntoalueella, sijaitsee noin 600 metriä 
 etelään puhdistamolta. Noin 300 metrin päässä Säkyläntien toisella puolel-
 la sijaitsee elintarviketeollisuutta (Broilertalo Oy). Puhdistamo ja siihen liit-
 tyvät toiminnot eivät sijaitse tärkeällä tai muulla vedenhankintakäyttöön so-
 veltuvalla pohjavesialueella.   


 Vesialueen yleiskuvaus 


Puhdistamon käsitellyt jätevedet johdetaan Lännen Tehtaat Oy:n käsitelty-
 jen jätevesien kanssa samassa, hakijan omistamassa purkuputkessa Eura-
 joen päähaaran yläosaan. Eurajoen vesistöalueen pinta-ala on 1 336 km2
 ja järvisyys 12,9 %. Eurajoki saa alkunsa Säkylän Pyhäjärvestä ja laskee 
 Selkämereen Rauman pohjoispuolella. Joen pituus on noin 45 km.  


 Puhdistamon purkupaikan yläpuolella olevalla Kauttuan padolla säännös-
 tellään Pyhäjärven vedenpintaa. Eurajoen yläjuoksulla Kauttuan kohdalla  
 keskivirtaama on noin 5 m3/s keskiylivirtaaman ollessa noin 11 m3/s ja kes-
 kialivirtaaman 1,8 m3/s.  


Vesistön kuormitus  


Eurajokea kuormittavat hajakuormituksen (haja-asutus, maa- ja metsätalo-
us) lisäksi kuntien (Eura, Köyliö ja Säkylä) jätevedet sekä teollisuus, muun 
muassa Ahlström Kauttua Oy:n paperitehdas, Lännen Tehtaat Oyj:n elin-
tarvike- ja sokeritehdas sekä Jujo Thermal Oy. Eurajoen vesistöalueesta on 
peltoa noin neljännes. Luonnon huuhtouman ja hajakuormituksen määrä 
sekä jätevesien laimeneminen vaihtelevat sääolosuhteiden ja joessa vir-
taavan vesimäärän mukaan. Jätevesien osuus joen ainevirtaamasta vaihte-
lee muutamasta prosentista jopa 90 %:iin joen ravinnevirtaamista. 
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 Veden laatu 


Pyhäjärven veden laatu on ollut viime vuosina vesi- ja ympäristöhallituksen 
 yleisluokittelun mukaan arvioituna hyvä. Eurajoen veden laatuun vaikuttaa 
 Kiukaisten kohdalla myös Köyliönjoesta tuleva vesi, joka on yleensä ravin-
 teikkaampaa ja sameampaa kuin Eurajoen vesi. Kuormittajien lisäksi Eura-
 joen veden laatuun vaikuttavat myös alunamaat joen alajuoksulla.  


Veden laatu on ollut huonoimmillaan joen alajuoksulla runsasvirtaamaisina 
 kausina ja yläjuoksulla alivirtaamakausina. Jokivesi voi muuttua voimakkai-
 den sateiden vuoksi hyvin sameaksi ja ravinnepitoiseksi. Eurajoen käyttö-
 kelpoisuutta heikentävät ajoittain korkeat bakteeripitoisuudet ja levien esiin-
 tyminen alajuoksulla.  


 Kalasto ja kalastus 


Satakunnan kalatalouskeskuksen vuonna 2001 tekemässä kalastustiedus-
 telussa 21 taloutta ilmoitti kalastaneensa Eurajoen alueella. Ruokakuntien 
 kokonaissaaliista (806 kg) ahven, hauki ja särki muodostivat pääosan. Eu-
 rajoen suualueella saatiin myös lohta, taimenta ja siikaa. Kalastussesonki 
 keskittyy touko-elokuulle ja talvikalastus on vähäistä. Kalastuskyselyn mu-
 kaan kalastusta haittaavat eniten teollisuuden päästöt, maatalous ja veden 
 huono laatu.  


Vuonna 2001 hauista ja ahvenista selvitettiin haju- ja makuvirheiden esiin-
 tyvyyttä ja ravintokelpoisuutta. Pääasiassa kalat luokiteltiin melko hyviksi, 
 vaikka haju- ja makuvirheistä oli useita mainintoja. Kaikki kalat soveltuivat  
 kuitenkin ihmisravinnoksi. Tulos ei eroa merkitsevästi vuoden 1995 tulok-
 sista.  


Vesistön muu käyttö 


Säkylän Pyhäjärvellä on tärkeä merkitys kalastuksen ja virkistyskäytön 
 kannalta. Järven vettä käytetään raakavetenä lähialueen teollisuudelle. 


Eurajoessa on yksi uimaranta Kiukaisissa, samoin Eurajoensalmessa yksi.  


Eurajoen vettä käyttävät raakavesilähteenään Lapinjokeen vettä johtamalla 
 Rauman kaupunki sekä UPM-Kymmene Oyj Rauma. Vuonna 2002 Eura-
 joesta Lapinjokeen johdettu vesimäärä oli noin 26 milj.m3. Lisäksi Olki-
 luodon Vesi Oy ottaa ajoittain vettä Eurajoen alajuoksulta.  Eurajoessa 
 hyödynnetään myös vesivoimaa.  


PUHDISTAMON TOIMINTA 


 Yleiskuvaus toiminnasta 


Vuonna 1983 valmistunut jätevedenpuhdistamo on kaksilinjainen biologis-
kemiallinen rengaskanavalaitos. Fosfori saostetaan rinnakkaissaostuksena 
ferrosulfaatilla, alkalointikemikaalina käytetään teollisuushienokalkkia ja  
lietteen kuivauksessa polymeeriä. Puhdistusprosessi koostuu välppäykses-
tä, hiekanerotuksesta, ilmastuksesta ja selkeytyksestä. Lietteen käsittelyyn  
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kuuluvat sakeutus ja kuivaus lingolla. Kuivattu liete kuljetetaan Hallavaa-
 raan Satakierto Oy:n jätekeskukseen kompostoitavaksi.  


Puhdistamolla käsiteltävät jätevedet ja lietteet 


Puhdistamolla käsitellään Säkylän kunnan  jätevedet, Säkylän varuskunnan 
 jätevedet, Broilertalo Oy:n Säkylän tehtaan esikäsitellyt jätevedet sekä Län-
 nen Tehtaat Oy:n sosiaalitilojen jätevedet. Vuoden 2003 alusta lähtien 
 puhdistamolla on käsitelty myös Yläneen kunnan jätevedet. Myöhemmin 
 verkostoon on tarkoitus liittää Köyliön kunnan Kepolan ja Kankaanpään 
 taajamien jätevedenpuhdistamoiden piirissä olevat viemäriverkot.  


Laitokseen liittyneen viemäriverkoston kokonaispituus on noin 75 km, josta 
 muoviviemäriä on noin 38 km ja betoniviemäriä noin 37 km (noin 6 km as-
 bestisementtiputkia). Jätevesipumppaamojen lukumäärä  verkostossa on 
 20.  


Käsitellyn veden määrä on ollut keskimäärin 1 500 m3/d (lisäksi Yläneen 
 noin 300 m3/d).  Puhdistamolle tuodaan myös sakokaivolietteitä, noin  
 3 000 m3 vuodessa.   


Tulovirtaamissa on selvästi havaittavissa viikkorytmi: viikonloppuisin vir-
 taama  on pienempi, koska puhdistamolle ei tule teollisuusjätevesiä.  Lisäk-
 si maksimivirtaamat ajoittuvat syksyyn ja kevääseen sateiden ja lumen su-
 lamisvesien takia. 


Broilertalo Oy käytti v. 2002 yhteensä noin 167 000 m3 eli noin 460 m3/d 
 vesijohtovettä, joka johdettiin Köörnummen puhdistamolle käsiteltäväksi. 


Tehtaan esikäsiteltyä prosessijätevettä puhdistamolle johdettiin yhteensä 
 11 200 m3 eli keskimäärin 31 m3/d.  


Puhdistamon keskimääräinen tulokuormitus on ollut seuraava: 


Parametri  Laatu  v. 2000  v. 2001  v. 2002 


BOD7  kg/d 


mg/l 


615 
 370 


430 
 330 


510 
 320 
 kiintoaine kg/d 


mg/l 


406 
 244 


367 
 288 


510 
 320 
 kokonaistyppi kg/d 


mg/l 


  93 
   56 


  88 
   68 


110 
   69 
 kokonaisfosfori kg/d 


mg/l 


  18 
   11 


  19 
   15 


  20 
   13 


Tulokuormat ovat olleet huomattavasti alle mitoitusarvojen. Tulevan veden 
minimilämpötila on noin 7 ºC, mistä syystä ammoniumtypen poisto ei aina 
ole ollut mahdollista.  
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Köyliön Kepolan ja Kankaanpään taajamien keskimääräinen tulokuormitus 
 v. 2002 ja Yläneen tulokuormitus tammi-kesäkuun keskiarvona v. 2003 oli-
 vat: 


Parametri Laatu Kepola Kankaanpää Yläne  Yhteensä
 keskivirtaama m3/d    193      92   369    654 
 maksimivirtaama m3/d    828         215   999  2042 


BOD7  kg/d 


mg/l 


    51 
   260 


        22 
       240 


   31 
    83 


  104 
   160 
 kiintoaine kg/d 


mg/l 


    42 
   220 


        49 
       530    


   56 
  152 


  195 
   300 
 kokonaistyppi kg/d 


mg/l 


    12 
     62 


      5,2 
         57 


   13 
    35  


    30 
     46 
 kokonaisfosfori kg/d 


mg/l 


      3,5 
     18 


      1,0 
          11 


     2,0 
      5,6 


      6,5 
      10 


Puhdistamon mitoitus ja yksikköprosessit 


Puhdistamo on mitoitettu seuraavalle jätevesikuormitukselle:   


Keskimääräinen virtaama Qkesk    6 235 m3/d (260 m3/h) 


   Mitoitustuntivirtaama qmit       440 m3/h 


   Biologinen hapenkulutus BOD7       1 400 kg/d 
 Kokonaisfosfori      73 kg/d 
 Kokonaistyppi      200 kg/d 
 Puhdistamon yksikköprosessit ovat seuraavat: 


   Esikäsittely  Välppäys 


Hiekan- ja öljynerotus, tilavuus 6 m3 


   Biologinen prosessi 2 ilmastusallasta


tilavuus 2 x 3 500 m3 = 7 000 m3 


     2 selkeytysallasta 


pinta-ala 2 x 240 m2 = 480 m2


Ferrosulfaatin syöttö on toteutettu kaksipistesyöttönä hiekanerotuksen ja 
 ilmastusaltaan loppuun.  


 Puhdistamon tehostamissuunnitelma 


Hakijan teettämässä yleissuunnitelmassa on tarkasteltu Köörnummen jäte-
vedenpuhdistamon toiminnan tehostamista sekä fosforin että typenpoiston 
osalta ottamalla huomioon mahdollisimman paljon nykyinen vesien- ja liet-
teenkäsittelyprosessi. Mitoitusperusteet tulokuormituksen osalta vastaavat 
vuoden 2020 kuormitustilannetta ennustettujen kuormituslisäysten pohjalta: 
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       Mitoitusarvo       Muutos v:een 2002 


  Säkylä 


2020 


Köyliö 
 ym. 2020 


Yhteensä 
 2020 


    % 
 keskivirt. Qd    m3/d   1 500       600    2 100   +  500   + 31 
 maks.virt. 


Qmax 


 m3/d   4 000    2 000    6 000  + 1 400  + 23 
 tuntivirtaama 


qka 


 m3/h       63         25        90 
 tuntivirtaama 


qmit 


 m3/h      -        -      140 
 tuntivirtaama 


qmax 


 m3/h     200      100     300 
 BOD7  kg/d 


mg/l 


   600 
    400 


    100  
     170 


   700 
    330 


  + 190   + 37 
 kiintoaine kg/d 


mg/l 


   500 
    330 


    200 
     330 


   700 
    330 


  + 190   + 37 
 kok.typpi kg/d 


mg/l 


   120 
      80 


      30 
       50 


   150 
      71 


  +   40   + 36 
 kok.fosfori kg/d 


mg/l 


     21 
      14 


        7  
       12 


     28 
      13 


   +   8    + 40 


Tulokuormitus kasvaisi 30-40 % verrattuna vuoteen 2002.  


Suunnitelman lähtökohtana oleva puhdistustaso: 


 BOD7ATU      <  15   mg/l       > 90 % 
 kok.fosfori       <   0,5 mg/l      > 90 % 
  CODCr       < 125  mg/l      > 75 % 
 kiintoaine         <  35  mg/l      > 90 % 
  NH4-typpi      -       > 90 % 
 kokonaistyppi        -       > 50 % 


Prosessin tehostamista on tarkasteltu erilaisten prosessivaihtoehtojen (ak-
 tiivilieteprosessi, biologinen suodatus ja kantoaineprosessi) pohjalta. Näistä 
 on valittu aktiiviliete hiekkasuodatuksella täydennettynä tarkemman tarkas-
 telun kohteeksi, koska ilmastus- ja selkeytyskapasiteetti tilavuuksien puo-
 lesta riittää nykyisellään.  


Nykyisen aktiivilieteosan ilmastusallas saneerattaisiin niin, että sekoitus ja 
 ilmastus eriytetään paremman DN-prosessin aikaansaamiseksi. Samalla 
 lämpötilan huomattava lasku talvikaudella saadaan estetyksi. Jälkikäsittely-
 yksiköksi rakennettaisiin hiekkasuodatus karkaavan kiintoaineen ja fosforin 
 talteenottamiseksi. Alkalointikemikaalina annostellaan kalkkia nykyiseen 
 tapaan. Lisäksi toteutettaisiin joidenkin haisevien tilojen kohdeilmanpoisto.  


 Tehostusvaihtoehdon alustavat investointikustannukset ovat suuruusluok-
 kaa 1,6 M€ ja käyttökustannusten lisäys on noin 40 000 € vuodessa.  


 Energia ja polttoaineet  


Vuonna 2002 puhdistamon sähkönkulutus oli noin 470 MWh eli noin 0,81 
kWh/m3 käsiteltyä jätevettä, ja pumppaamojen noin 228 MWh. Sähköä eni-
ten kuluttava vaihe puhdistamolla on ilmastus harjamoottorein, jotka suun- 
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nitelman mukaan korvattaisiin vähemmän energiaa kuluttavilla injektori-
 tyyppisillä pintailmastimilla. 


Polttoöljyn kulutus oli  38 850 litraa vuonna 2002. Polttoöljy varastoidaan 
 15 000 litran säiliössä huoltorakennuksen alakerrassa. 


 Kemikaalit 


Jätevedenpuhdistamolla käytetään fosforin saostuskemikaalina ferrosul-
 faattia. Vuonna 2002 ferrosulfaatin kulutus oli 133 tonnia ja alkalointiin käy-
 tettävän kalkin kulutus 25 tonnia. Lietteen kuivaukseen käytettiin polymee-
 riä 1 700 kiloa. Kemikaaleista ferrosulfaatti säilytetään ferroaltaissa, kalkki 
 50 m3:n siilossa ja polymeeri säkeissä varastossa, jossa valmistetaan po-
 lymeeriliuos teräsaltaisiin.  


YMPÄRISTÖKUORMITUS JA  -VAIKUTUKSET 
 Puhdistustulos ja päästöt vesistöön 


Ammoniumtypen poistoteho on ajoittain ollut lupamääräyksen edellyttämää 
 pienempi.  


Puhdistamolle tulevan ja käsitellyn jäteveden pitoisuudet ja puhdistustehot 
 vuositasolla vuosina 2000-2003: 


   2000 2001 2002 2003


BOD7ATU, tuleva, mg/l  370 330  320 320


 lähtevä, mg/l  6 5 5 5


 puhdistusteho, % 99 99 99 98


CODCr,          tuleva, mg/   780 840  750 750


 lähtevä, mg/l  25 38 38 44


 puhdistusteho, % - 97 95 94


kok. P  tuleva, mg/l  11 15  13 13


 lähtevä, mg/l 0,6 0,7 0,5 0,75


 puhdistusteho, % 94 95 96 94


kok. N  tuleva, mg/  56 68  69 68


 lähtevä, mg/l  41 29 37 43


 puhdistusteho, % 56 58 46 37


NH4-typpi    lähtevä, mg/l  6 10  10 1,4


 puhdistusteho, % 82 85 85 98


kiintoaine tuleva, mg/l  244 288  320 370


 lähtevä, mg/l  13 9 11 20


 puhdistusteho, % 95 97 97 95
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Puhdistamolta Eurajokeen  johdettu kuormitus on vuosikeskiarvoina lasket-
 tuna ollut seuraava:   


Vuosi    BOD7ATU   CODCr      kiintoaine   fosfori       typpi      NH4-N 
       kg O2/d       kg O2/d       kg/d        kg P/d     kg N/d        kg N/d   


1998        9,0       20       1,2       62       17 
 1999        9,6      68       18       0,95       53       33 
 2000        9,3      60      21      1,0       41       9,3 
 2001        6,1      38      12      0,91       37       12  
 2002        7,5      60      17      0,86       59       16 
 2003        8,7      71      32      1,2       69       2,3       
         


 Puhdistamon neljännesvuosikeskiarvoina laskettu käsittelytulos oli vuonna 
 2003 seuraava: 


  
 Jakso 
 kuukaudet 


      I 
     1-3  


      II 
     4-6 


     III 
     7-9 


     IV
  10-12 
 Virtaama 1)  m3/d 1 340  1 810   1 750  1 540 
 BOD7ATU


Tuleva 
 Vesistöön 
 Tuleva 
 Vesistöön 
 Puhd. teho 


kg/d
 kg/d
 mg/l
 mg/l
   % 


   520 
      11 
    390 
        8 
      98 


   620 
      11 
    340 
        6 
      98 


   520 
        4,9 
    300 
        3 
      99 


   390 
        6,5 
    220  
        4 
      98 
 CODCr 


Tuleva 
 Vesistöön 
 Tuleva 
 Vesistöön 
 Puhd. teho 


kg/d
 kg/d
 mg/l
 mg/l
   % 


   980 
      58 
    730 
      43 
      94 


1 600 
      91 
    880 
      50 
      94 


1 300 
      61 
    740 
      35 
      95  


   930 
      69 
    600 
      45 
      93 
 Fosfori 


Tuleva 
 Vesistöön 
 Tuleva 
 Vesistöön 
 Puhd. teho 


kg/d
 kg/d
 mg/l
 mg/l
   % 


     18 
        0,7 
      13 
        0,54
      96 


     23 
        1,8 
      13 
        0,99
      92 


     24 
        1,0 
      14 
        0,56 
      96 


     16  
        1,0 
      10 
        0,63 
      94 
 Typpi 


Tuleva 
 Vesistöön 
 Tuleva 
 Vesistöön 
 Puhd.teho 


kg/d
 kg/d
 mg/l
 mg/l


% 


     91 
      43 
      68 
      32 


    53      


   130 
      78 
      72 
      43 


    40      


   130 
      93 
      74 
      53 


    28      


     90 
      69 
      58 
      45 
      23   
 NH4-N 


Vesistöön 
 Vesistöön 
 Nitrif. aste 


kg/d
 mg/l
   % 


       3,6 
        2,7 
      96 


       0,9 
        0,5 
      99 


       1,9 
        1,1 
      99 


       2,8 
        1,8 
      97 
 Kiintoaine 


Vesistöön 
 Vesistöön 
 Puhd.teho 


kg/d
 mg/l
   % 


     24 
      18 
      95 


     49 
      27 
      94 


     26 
      15 
      96 


     28 
      18 
      91 


1) Puhdistamolla ei ollut ohijuoksutuksia vuonna 2003 
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 Vaikutukset vesistöön ja sen käyttöön 


Purkupaikkaa lähinnä olevalla vesistötarkkailupisteellä tarkkaillaan Säkylän 
 kunnan ja Lännen Tehtaat Oy:n jätevesien yhteisvaikutuksia, koska purku-
 putki on yhteinen. Tehtaan vesistökuormitus oli vuonna 2002 BOD7:n osal-
 ta 2,5-kertainen ja kokonaisfosforin 1,3-kertainen puhdistamon kuormituk-
 seen verrattuna. Toisaalta puhdistamon  kokonaistypen kuormitus oli 1,7-
 kertainen tehtaan kuormitukseen nähden.  


Tarkkailutulosten mukaan Säkylän kunnan ja Lännen Tehtaiden vaikutus 
 on näkynyt 1,5 kilometrin päässä purkupaikasta olevalla tarkkailupisteellä  
 fosfori- ja typpipitoisuuksien nousuna. Myös bakteeripitoisuudet ja hapen-
 kulutus ovat kohonneet ajoittain. Vesistötarkkailun vuoden 2002 tulosten 
 perusteella veden laadullinen käyttökelpoisuus (Vesi- ja ympäristöhallituk-
 sen yleisluokitus) oli luokkaa hyvä-tyydyttävä Eurajoen yläjuoksulla havain-
 topiste mukaanlukien.  


Jätevesien bakteerit heikentävät joen virkistyskäyttömahdollisuuksia. Ke-
 säaikana jätevesien sisältämät ravinteet voivat vähäisten valumavesien ai-
 kana lisätä jokiveden leväsamennusta, mitä on havaittu etenkin Eurajoen 
 alaosissa. Kauempana Säkylän kunnan ja Lännen Tehtaiden jätevesien 
 purkupaikalta jokiveden laadussa on vaikea erottaa puhdistamon vaikutus-
 ta hajakuormituksen ja muiden pistekuormittajien vaikutuksesta. Köyliön-
 joesta virtaava savisamea ja ravinteikas vesi näkyy myös Eurajoen veden 
 laadussa.  


Köyliön puhdistamojen jätevesien nykyisillä purkualueilla tapahtuu jätevesi-
 kuormituksen poistuessa myönteisiä muutoksia. Sitä vastoin Säkylän puh-
 distamon vesistökuormitus  tulee kasvamaan ainakin typen ja hapenkulu-
 tuksen osalta Köyliön Kepolan ja Kankaanpään jätevesien johtamisen 
 vuoksi.  


Eurajoesta mereen tullut kuormitus oli vuosina 1998-2002 keskimäärin 25 
 tonnia fosforia ja 560 tonnia typpeä vuodessa. Säkylän puhdistamon osuus 
 mereen tulevasta kuormituksesta on nykytilanteessa fosforin osalta noin 
 1,3 % ja typen osalta noin 3,9 %.  


Päästöt ilmaan ja haju  


Puhdistusprosessista vapautuu ilmaan hiilidioksidia ja typpikaasua. Pöly-
 päästöjä ei synny kalkkipölyä lukuunottamatta, jota vapautuu ilmaan kuor-
 maa purettaessa.  


Kuivattu liete siirretään kuljettimilla vaihtolavalle, josta se toimitetaan kol-
mesti viikossa kompostoitavaksi. Välppäjäte puristetaan ja johdetaan ny-
kyisin suoraan umpinaisilla kuljettimilla jätesäkkiin. Yleissuunnitelman mu-
kaan saneerauksen yhteydessä hajulähteet koteloidaan mahdollisimman 
kattavasti ja ilma poistetaan suoraan koteloista.  
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 Melu ja liikenne 


Puhdistamon äänilähteitä ovat ilmastuksen harjailmastimet sekä äänieriste-
 tyssä kopissa oleva lietteen kuivauslinko ja hiekanerotuksen äänieristetyt 
 ilmakompressorit. Yleissuunnitelman mukaan rakennettavan hiekkasuoda-
 tusyksikön ilmakompressorit sijoitetaan rakennuksen sisään. Ilmastuksen 
 harjailmastimien tilalle rakennetaan pintailmastinyksiköt, joista yhden turbii-
 ni-ilmastimen melutaso on 57 dB(A) 10 metrin päässä ilmastimesta.  


 Puhdistamon  toimintaan liittyvästä liikenteestä aiheutuu melua, joskin puh-
 distamon koillispuolella sijaitsee vilkkaasti liikennöity Säkyläntie nro 204 ja 
 vieressä on teollisuusalue, joista aiheutuu myös melua. Meluselvityksiä ei 
 ole tehty.  


Päästöt maaperään ja pohjaveteen 


Toiminnasta ei aiheudu päästöjä maaperään tai pohjaveteen. Puhdistamon 
 alue on asfaltoitu. Polttoöljysäiliö sijaitsee puhdistamorakennuksen alaker-
 rassa. Altaat ovat tiiviitä betonisäiliöitä, joiden kunto tarkistetaan säännölli-
 sesti.  


Puhdistamoliete ja muut jätteet 


Kuivattua puhdistamolietettä syntyi vuonna 2002  1 140 tonnia  ja vuonna 
 2003 noin 1 360 tonnia toimitettavaksi Satakierto Oy:n Hallavaaran jäte-
 keskukseen kompostoitavaksi. Raskasmetallipitoisuus ylitti vuonna 2003 
 kromin osalta viljelykäyttöön sallitun enimmäispitoisuuden. 


Välppäjäte (30 m3/a) kerätään 600 litran jätesäiliöihin kuten yhdyskuntajä-
 tekin ja toimitetaan viikottain kaatopaikalle. Hiekanerotuksessa syntyvä 
 raskas jäte (300-450 m3/a) toimitetaan kolmesti viikossa Satakierto Oy:lle. 


Rasvainen jäte hiekan- ja öljynerotuksesta toimitetaan 3 kertaa vuodessa 
 Satakierto Oy:lle. Jäteöljy (alle 100 l/a) kerätään 200 litran metallitynnyriin 
 ja toimitetaan Satakierto Oy:lle. Korjaustilanteissa syntyvä metalli-, lasi-, 
 pahvi- ym. jäte toimitetaan kunnan keräyspisteisiin tai kaatopaikalle.  


LAITOKSEN TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU 
  Käyttötarkkailu- ja kuormitustarkkailu 


Puhdistamon toimintaa tarkkaillaan Lounais-Suomen ympäristökeskuksen 
 18.1.2002 hyväksymän tarkkailuohjelman mukaan. Tarkkailun kokooma-
 näytteet otetaan vähintään kaksitoista kertaa vuodessa ja näytteenotto pyri-
 tään järjestämään samanaikaisesti vesistötarkkailun kanssa. Kerätyistä ko-
 koomanäytteistä tutkitaan tavanomaiset  parametrit ja tulevasta vedestä li-
 säksi öljy- ja rasvapitoisuus.  Lisäksi seurataan Yläneen kunnan jätevesien 
 osuutta ja kuormitusta.  


Kuivatun lietteen näytteestä määritetään ravinne- ja raskasmetallipitoisuu-
det vähintään kaksi kertaa vuodessa, maalis- ja syyskuussa. 
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  Vesistötarkkailu 


Laitoksen vesistötarkkailu sisältyy Eurajoen vesistön yhteistarkkailuun. Jä-
 teveden vaikutuksia veden laatuun seurataan puhdistamon purkupaikan 
 ylä- ja alapuolella Turun vesi- ja ympäristöpiirin (nykyään Lounais-Suomen 
 ympäristökeskus) hyväksymällä tavalla. Perusnäytteet otetaan havainto-
 paikoista kuusi kertaa vuodessa: talvella, kevään ja syksyn ylivirtaamakau-
 sina sekä kolmena kesäkuukautena. Tarkkailuun sisältyy veden klorofylli-a- 
 ja kasviplanktonin perustuotantokyvyn mittauksia avovesiaikana. Lisäksi 
 Köyliönjoen ja Eurajoen salmen havaintopisteitä tarkkaillaan neljä kertaa 
 vuodessa.  


 Kalataloustarkkailu 


Laitoksen kalataloudellisten vaikutusten tarkkailu sisältyy Eurajoen ja sen 
 suualueen yhteistarkkailuun Varsinais-Suomen TE-keskuksen hyväksymän 
 ohjelman mukaan. Tarkkailu kohdistuu Eurajoen ja sen suualueen kalas-
 ton, kalojen käyttökelpoisuuden sekä kalastuksen ja saaliiden seurantaan. 


Tarkkailu jakaantuu vuosittain tehtävään suppeaan ja määrävuosin (5 vuo-
 den välein) tehtävään laajempaan tutkimukseen.   


POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN 


Jäteveden suuret pitoisuusvaihtelut ja poikkeuksellisen suuret tulovirtaamat 
 ovat etupäässä riski jälkiselkeytyksen kunnolliselle toiminnalle. Mitoitusvuo-
 rokausivirtaama on kuitenkin suurempi kuin muutaman viime vuoden mak-
 simivirtaama. Saneerauksen yhteydessä rakennetaan selkeytyksen jälkeen 
 vielä hiekkasuodatus, jolla saadaan selkeytyksestä mahdollisesti karkaava 
 kiintoaine kiinni.  


Nitrifikaatio voi aiheuttaa huomattavaa pH-tason laskua, mikäli prosessiin ei 
 syötetä riittävästi kalkkia. Kalkinsyöttö voidaan tarvittaessa hoitaa myös 
 käsisyöttönä. Ferron syöttöön käytetään kahta allasta ja pumppua, joten 
 rikkoutunut laite voidaan korvata toisella. Harjailmastimien jäätymisvaara 
 talvisin poistuu uuden suunnitelman mukaisten  ilmastinlaitteiden myötä.   


Tulevan  veden mukana prosessiin tulevat myrkylliset aineet voivat huo-
 nontaa puhdistustulosta heikentämällä aktiivilietteen toimintaa. Puhdista-
 molle johdettavat teollisuusjätevedet ovat pääosin peräisin elintarviketeolli-
 suudesta, jossa myrkyllisten aineiden käyttö on vähäistä. Ajoittain viemäriin 
 pääsee kuitenkin esimerkiksi rasvoja. Lisäksi mineraaliöljyä saattaa tulla 
 satunnaispäästöinä.  


Pääpumppaamo pumppaa myös sähkökatkosten aikana jätevedet puhdis-
 tamolle, sillä pumppaamolla on dieselgeneraattori varavoimalähteenä. 


Pääpumppaamolle tulevat Yläneen, Säkylän keskusta-alueen ja varuskun-
nan jätevedet.  
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 LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY 


 Lupahakemuksesta tiedottaminen 


Hakemus on ympäristönsuojelulain 38 §:n nojalla annettu tiedoksi kuulut-
 tamalla siitä ympäristölupavirastossa ja Säkylän, Euran, Eurajoen sekä 
 Kiukaisten  kunnissa 29.4.-31.5.2004. 


Kuuluttamisesta on ympäristönsuojelulain 38 §:n mukaisesti erikseen ilmoi-
 tettu tiedossa oleville asianosaisille. Kuuluttamisesta on lisäksi tiedotettu 
 Alasatakunta –nimisessä sanomalehdessä.  


 Lausunnot 


Ympäristölupavirasto on ympäristönsuojelulain 36 §:n nojalla pyytänyt ha-
 kemuksesta lausunnot Lounais-Suomen ympäristökeskukselta, Varsinais-
 Suomen TE-keskukselta, Euran, Kiukaisten ja Eurajoen  kunnilta  sekä Sä-
 kylän, Euran, Kiukaisten ja Eurajoen  kunnan ympäristönsuojeluviranomai-
 silta sekä  Säkylän ja Euran kuntien terveydensuojeluviranomaisilta.  


 1) Lounais-Suomen ympäristökeskus on lausunnossaan todennut, että 
 Köyliön kunnan Kepolan ja Kankaanpään taajamien yhteenlaskettu osuus 
 Köörnummen puhdistamon arvioidusta tulokuormituksesta tulee olemaan 
 noin 10-15 %.  Puhdistamolla on vuosina 1999-2003 saavutettu lupaehdot 
 BOD7ATU- ja CODCr-arvojen, kiintoaineen ja fosforin osalta kaikkina vuo-
 sineljänneksinä lukuunottamatta fosforipitoisuutta (0,99 mg P/l) vuoden 
 2003 toisella vuosineljänneksellä. Nitrifikaatiovaatimusta ei saavutettu vuo-
 sina 1999, 2001 ja 2002.   


Ympäristökeskus on katsonut, että Köörnummen puhdistamo tulee luokitel-
 la kooltaan vähintään 10 000 avl:n laitokseksi ja puhdistamolta tulee edel-
 lyttää yleissuunnitelmassa esitettyä (> 50 %) tehokkaampaa (> 70 %) ko-
 konaistypen poistoa. Lupamääräyksiksi esitetään vuoden 2006 loppuun as-
 ti: BOD7ATU 15 mg O2/l (90 %), CODCr 125 mg O2/l (75 %), kiintoaine  
 35 mg/l  (90 %) ja fosfori 0,8 mg P/l (90 %) neljännesvuosikeskiarvoina las-
 kettuna sekä ammoniumtypen nitrifikaatioksi vähintään 90 % vuosikeskiar-
 vona laskettuna. Vuoden 2007 alusta lukien puhdistamolla tulee saavuttaa 
 neljännesvuosikeskiarvoina: BOD7ATU 15 mg O2/l (95 %), CODCr 60 mg O2/l 
 (90 %), kiintoaine 15 mg/l (95 %) ja  fosfori 0,3 mg P/l  (95 %). Lisäksi ko-
 konaistypen poiston tulee olla vähintään 70 % ja nitrifikaation 90 % vuosi-
 keskiarvona laskettuna.   


2) Varsinais-Suomen TE-keskus on esittänyt huolensa, että BHK-
 kuormituksen oletettu kasvu tulevaisuudessa saattaa heijastua nykyistä 
 suurempina happiongelmina puhdistamon alapuolisilla joenosilla ja aiheut-
 taa akuutteja ongelmia kalastolle. Kalakuolemat ovat nykyiselläänkin huo-
 lestuttavan yleisiä Eurajoella. Eurajoen kuormittajille määrätyillä kalatalo-
 usmaksuilla on 2000-luvulla istutettu jokeen kirjolohta ja puronieriää ja joen 
 edustan merialueelle kuhaa, vaellussiikaa ja meritaimenta. TE-keskus on 
 vaatinut kalatalousmaksuksi 1 060 € vuodessa, johon sisältyy tehtyjen hoi-
 totoimien tuloksellisuuden tarkkailukuluja 150 € vuodessa.  


  


3) Euran kunta on vaatinut, että jätevesien purkuputki on ehdottomasti 
siirrettävä nykyisestä paikasta Euran keskustaajaman alapuolelle.  Puhdis- 



(13)13


 tamisesta huolimatta jätevedet yhdessä Lännen Tehtaiden vesien 
 kanssa aiheuttavat merkittävän hygieenisen ja ympäristöhaitan. Joen mer-
 kitys viihtymiseen ja virkistäytymiseen on suuri; joen varrella on lähivirkis-
 tys- ja ulkoilualueita, melontakeskus ja tarvetta myös uimarannan järjestä-
 miseen. Edelleen, joen varrella keskustaajamassa on runsaasti asutusta, 
 jolle veden laadusta aiheutuva haitta on huomattava. Eurajoen yläjuoksulla 
 Kauttualla toimivien teollisuuslaitosten jätevedetkin johdetaan nykyisin siir-
 toviemärillä Euran keskustaajaman puhdistamoon ja puhdistetut jätevedet 
 lasketaan Eurajokeen keskustaajaman alapuolella. Lisäksi kunta vaatii, että 
 hakijan tulee käyttää parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa.  


4) Kiukaisten kunta on tähdentänyt, että lupaehdoissa tulee kiinnittää eri-
 tyistä huomiota siihen, että Eurajoen virkistyskäyttö turvataan ja vesi on 
 laadultaan uimakelpoista. Jätevedenpuhdistamojen purkupaikat on pyrittä-
 vä sijoittamaan mahdollisimman lähelle jokisuuta Eurajoen alajuoksulle.  


Häiriötilanteista puhdistamolla tulee välittömästi ilmoittaa alajuoksun kunti-
 en ympäristöviranomaisille.  


  


5) Eurajoen kunta on lausunnossaan pitänyt tärkeänä, ettei häiriö- tai on-
 nettomuustilanteessa Eurajokeen pääse käsittelemättömiä jätevesiä eikä 
 kemikaaleja. Tällaisten tilanteiden varalta puhdistamolla pystyttäneen käyt-
 tämään entisen lammikkopuhdistamon laajoja altaita varasto- ja puskurial-
 taina. Lisäksi jätevedet tulee käsitellä siten, ettei viranomaismääräyksiä yli-
 tetä.  


6) Säkylän kunnan ympäristölautakunnalla ei ollut huomautettavaa ha-
 kemuksen johdosta.   


7) Euran kunnan ympäristölautakunta on vaatinut, että myös Säkylän 
 Köörnummen puhdistamon purkuvedet on johdettava Euran keskustan ohi. 


Purkuputken nykyisen sijainnin takia virkistyskäyttö vaarantuu koko keskus-
 taajaman alueella. Aivan purkuputken alapuolelle, joen rantaan Euran kun-
 nanvaltuuston vahvistaman ulkoilupuiston yleissuunnitelman mukaisesti on 
 suunnitteilla virkistyskäyttöön tarkoitettu uimaranta. Jätevesien mahdolli-
 sesti sisältämät bakteerit saattavat estää joen suunnitellun uimakäytön.  


Lautakunta vaatii, että puhdistamon tekniikan ja pudistustulosten on oltava 
 parhaan nykytekniikan mukaisia.  


8) Kiukaisten kunnan valvontalautakunta on kyseenalaistanut sen, että 
yhä suuremmalta alueelta kootaan jätevedet siirtoviemäröitäväksi Eurajoen 
latvaosaan, kun samaan aikaan jokivarresta on jätevesiä johdettu muualle 
jokiveden laadun parantamiseksi (Eurajoen kunnasta Raumalle ja Kiukai-
sista Harjavaltaan). Jätevesien vaikutus on lisäksi tuntuvin juuri yläjuoksul-
la. Lautakunta esittää selvitettäväksi vaihtoehdon, jossa jätevedet johdet-
taisiin esim. Raumalle. Eurajoen yläosan pienestä virtaamasta johtuen ve-
den hygieeninen laatu on helposti kriittinen jäteveden bakteerien seurauk-
sena. Joen vettä käytetään myös raakavesilähteenä. Lupahakemuksessa 
ei kuitenkaan ole esitetty mitään jäteveden hygieenisen tilanteen paranta-
miseksi. Esimerkiksi hiekkasuodatukseen voidaan liittää UV-säteilytys. Läh-
tevän veden hygieenisen laadun tarkkailu olisi liitettävä tarkkailuohjelmaan.   



(14)14
 Muistutukset ja mielipiteet 


9) AA (Sorkkisoja RN:o 5:10, Sorkkinen, Eura) on vaatinut, että Eurajoen 
 virkistyskäyttö on turvattava ja vesi saatettava uimakelpoiseksi niin kuin se 
 oli 1800-luvulla, jolloin siitä poimittiin helmisimpukoita ja pyydettiin rapua 
 jopa vientiin asti. 


10) BB ja CC (Vähä-vahe RN:o 1:246, Vähä-vaheen kylä, Eura) ovat huo-
 mauttaneet, että Eurajoessa virtaava vesi ennen Köörnummen tyhjennys-
 putkea on puhdasta Pyhäjärven vettä. Eurajoen veden laadun saaminen 
 entiselleen on mahdollista, jos tyhjennysputki purkaisi sisältönsä joen ala-
 juoksulle Euran kylätaajaman ohitse tai ohjaamalla vedet jäl-
 kikäsittelylaitokselle. Tilanteen jatkuessa entisellään muistuttajat edellyttä-
 vät täysimääräistä korvausta haitasta.  


Hakijan kuuleminen ja vastine 


Hakija pitää luokittelua yli 10 000 avl:n puhdistamoksi perusteettomana, 
 koska puhdistamon BOD-tulokuorma on 400-500 kg/d. Yksittäisillä näyte-
 kerroilla havaitut yli 700 kg:n ylitykset johtunevat sakokaivolietteiden syö-
 töstä johtuvasta vääristymästä. Näin ollen typenpoistovaatimuksena tulee 
 olla 50 %:n keskimääräinen  typenpoisto jäteveden  lämpötilan ylittäessä 
 12 ºC. BOD:n, fosforin ja kiintoaineen osalta vähimmäiskäsittelytehoksi ha-
 kija esittää 90 % ja COD:n osalta 75 %, sekä enimmäispitoisuuksiksi 
 BOD:lle 15 mg/l, COD:lle 125 mg/l, kiintoaineelle 35 mg/l ja fosforille  
 0,3 mg/l. Puhdistamon saneeraukselle tulisi myöntää lisäaikaa vuoden 
 2007 loppuun asti mm. kunnan talousvaikeuksista johtuen. Hakija on to-
 dennut, että ympäristökeskuksen esittämä puhdistusvaatimus on selvästi 
 tiukempi kuin Euran kunnan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvassa. 


Vaatimukseen purkupisteen siirrosta Euran taajaman alapuolelle kunnan-
 hallitus toteaa, että se maksaisi 1,4 miljoonaa euroa, minkä lisäksi tulisivat 
 järeän pumppaamon käyttökustannukset. Tämä olisi täysin kohtuutonta, ot-
 taen lisäksi huomioon, että kunta ja Lännen Tehtaat ovat viime vuosina pa-
 nostaneet ja tulevat panostamaan merkittävästi jätevesien käsittelyyn.   


Korvausvaateen osalta hakija toteaa, että korvaukset on aikanaan tehdys-
 sä vahingonarviossa käsitelty kertakaikkisina. Korvaukset määriteltiin silloin 
 lupaehtojen salliman maksimikuormituksen mukaan. Koska jätevesikuormi-
 tus on vahingonarvion jälkeen koko ajan vähentynyt ja vähenee edelleen, 
 ei voi myöskään syntyä mitään korvattavaa haittaa.  


YMPÄRISTÖLUPAVIRASTON RATKAISU 
  Luparatkaisu 


Ympäristölupavirasto myöntää Säkylän kunnan Köörnummen jäteveden-
 puhdistamolle ympäristöluvan.  


Lupa koskee hakemuksen mukaisten jätevesien ja  sakokaivolietteiden kä-
sittelyä puhdistamolla ja jäteveden johtamista puhdistamolta Eurajokeen 
seuraavien lupamääräysten mukaisesti. 
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  Lupamääräykset 


Jäteveden käsittely ja päästöt vesistöön 


1) Jätevedet on käsiteltävä hakemuksen mukaisesti biologis-kemiallisesti 
 tai vastaavalla tavalla. Puhdistamoa on tehostettava ja laajennettava vuo-
 den 2007 loppuun mennessä siten, että lupamääräyksen 2) mukaiset, vuo-
 den 2008 alusta alkaen noudatettavat jäteveden käsittelyvaatimukset ovat 
 saavutettavissa kaikissa ennakoitavissa olevissa tilanteissa. 


Puhdistamon tehostamista ja laajentamista koskeva suunnitelma on toimi-
 tettava Lounais-Suomen ympäristökeskukselle vuoden 2006 kesäkuun lop-
 puun mennessä.  


2) Puhdistamolla ja sen piirissä olevasta luvan saajan viemäriverkosta ta-
 pahtuvat ohijuoksutukset ja ylivuodot sekä muut poikkeustilanteet mukaan 
 lukien neljännesvuosikeskiarvoina laskettujen, vesistöön johdettavan jäte-
 veden pitoisuuden ja käsittelytehon arvojen on täytettävä vuoden 2007 lop-
 puun asti seuraavat vaatimukset: 


    Pitoisuus Käsittelyteho 


    enintään vähintään 


   mg/l         % 
 -  BOD7ATU, O2       15        90 
 -  CODCr, O2   125        75 
 -  Fosfori, P         0,8        90 
 -  Kiintoaine       35        90 


  Lisäksi ammoniumtypen nitrifiointiasteen on oltava vähintään 90 % vuosi-
 keskiarvona laskettuna. 


Vuoden 2008 alusta alkaen puhdistamolla ja sen piirissä olevasta luvan 
 saajan viemäriverkosta tapahtuvat ohijuoksutukset ja ylivuodot sekä muut 
 poikkeustilanteet mukaan lukien ammoniumtypen ja kokonaistypen osalta 
 vuosikeskiarvoina, muilta osin neljännesvuosikeskiarvoina laskettujen, ve-
 sistöön johdettavan jäteveden pitoisuuden ja käsittelytehon arvojen on täy-
 tettävä seuraavat vaatimukset: 


     Pitoisuus Käsittelyteho 


 enintään     vähintään 
      mg/l      % 
 -  BOD7ATU, O2         15         95 
 -  CODCr, O2       60         90 
 -  Fosfori, P       0,3         95 
 -  Kok. typpi, N       -      70 
 -  Ammoniumtyppi, NH4-N      4      90 
 -  Kiintoaine         15      - 


Ammoniumtypen käsittelyteho lasketaan nitrifiointiasteena puhdistamolle 
tulevan kokonaistypen ja vesistöön johdettavan ammoniumtypen määristä 
(kg N/d). 
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Vesistöön johdettavan jäteveden pitoisuusarvojen ja käsittelytehon prosen-
 tuaalisten arvojen on lisäksi täytettävä kaikkien parametrien osalta valtio-
 neuvoston päätöksen 365/1994 (muutettu 757/1998) mukaiset raja-arvot 
 valtioneuvoston päätöksen mukaisesti tarkkailtuna, typen osalta kuitenkin 
 vasta vuoden 2008 alusta lukien. 


Päästöt ilmaan ja haju 


3) Toiminnassa on pyrittävä siihen, että haitallisia päästöjä ilmaan syntyy 
 mahdollisimman vähän. Hajupäästöjä aiheuttavat työvaiheet, ennakoitavis-
 sa olevat huolto- ja korjaustyöt mukaan lukien, on pyrittävä ajoittamaan ja 
 toteuttamaan siten, että niistä aiheutuva hajuhaitta on mahdollisimman pie-
 ni.   


  Melu 


4) Puhdistamon toiminnasta aiheutuva melu ei saa ympäristön häiriintyvis-
 sä kohteissa ylittää päiväsaikaan klo 07-22 ekvivalenttimelutasoa 
 55 db(LAeq)) eikä yöaikaan klo 22-07 ekvivalenttimelutasoa 50 dB (LAeq).   


Viemärilaitoksen käyttö ja hoito 


5) Luvan saajan on osaltaan huolehdittava siitä, että toiminnasta ei 
 aiheudu haittaa tai vaaraa terveydelle.  


Puhdistamoa ja puhdistamon piirissä olevaa viemäriverkostoa kokonaisuu-
 dessaan on käytettävä ja hoidettava siten, että saavutetaan mahdollisim-
 man hyvä puhdistustulos ja että toiminnasta aiheutuvat haitat jäävät mah-
 dollisimman vähäisiksi. 


 Kaikki puhdistamon piirissä olevien viemärilaitosten toiminta-alueilla muo-
 dostuvat jätevedet, joiden käsittely yhdessä yhdyskuntajätevesien kanssa 
 on tarkoituksenmukaista, on pyrittävä johtamaan puhdistamolle.  


Puhdistamolla on oltava asianmukaisen pätevyyden omaava vastuunalai-
 nen hoitaja, jonka nimi ja yhteystiedot on ilmoitettava Lounais-Suomen  
 ympäristökeskukselle sekä Säkylän ja Euran kuntien ympäristönsuojeluvi-
 ranomaisille.  


  Viemäriverkon kunnostus 


6) Puhdistamon piirissä olevaa viemäriverkkoa on kunnostettava siten, että 
 hule- ja vuotovesien joutuminen jätevesiviemäreihin on mahdollisimman 
 vähäistä. Luvan saajan on toimitettava vuosittain Lounais-Suomen ympä-
 ristökeskukselle ja Säkylän kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle selvi-
 tys kaikissa puhdistamon piirissä olevissa viemärilaitoksissa vuoto- ja kui-
 vatusvesien vähentämiseksi tehdyistä verkoston kunnostustoimenpiteistä ja 
 niiden vaikutuksista. 


Puhdistamon piirissä olevan hakijan viemärilaitoksen viemäriverkon ohitus- 
ja ylivuotokohdissa on oltava vähintään sellaiset laitteet, jotka rekisteröivät 
ohijuoksutuksen ja ylivuodon kestoajan summaavasti.  
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  Poikkeavat jätevedet 


7) Luvan saajan on osaltaan huolehdittava siitä, että viemäriverkkoon ja 
 puhdistamolle johdettavien teollisuusjätevesien ja muiden talousjätevedes-
 tä olennaisesti poikkeavien jätevesien sekä puhdistamolle toimitettavien 
 sakokaivolietteiden ja muiden jätteiden haitallisuutta vähennetään asian-
 mukaisten esikäsittely-, tasaus- tai muiden toimenpiteiden avulla ja asian-
 omaisia sopimuksia ja määräyksiä noudattaen.  


Sellaiset laitokset, joista jätevesiin saattaa joutua rasvaa, öljyä tai muita 
 puhdistamon tai viemäriverkon toiminnalle haitallisia aineita, on varustetta-
 va riittävillä varolaitteilla tällaisten aineiden viemäriverkkoon pääsemisen 
 estämiseksi.  


Teollisuusjäteveden johtamista puhdistamon piirissä olevaan viemärilaitok-
 seen koskevien sopimusten tulee täyttää valtioneuvoston päätöksen 
 365/1994 7 §:n määräykset. Luvan saajan on osaltaan huolehdittava siitä, 
 että talousjätevedestä poikkeavien jätevesien johtamisessa viemäriverk-
 koon ja niiden toimittamisessa suoraan puhdistamolle otetaan huomioon 
 ympäristönsuojeluasetuksen 3 §:n ja valtioneuvoston päätöksen 363/1994 
 määräykset.  


Luvan saajan on oltava selvillä poikkeavien jätevesien laadusta, määrästä 
 ja esikäsittelytoimenpiteistä. Tiedot näistä ja jäljennökset tehdyistä liittymis-
 sopimuksista on toimitettava Lounais-Suomen ympäristökeskukselle ja Sä-
 kylän kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle puhdistamon käyttö- ja 
 päästötarkkailun yhteydessä tai muulla tavalla.  


Puhdistamoliete ja muut toiminnassa syntyvät jätteet 


8) Puhdistamoliete on mahdollisuuksien mukaan toimitettava hyötykäyt-
 töön. Luvan saajan on osaltaan huolehdittava siitä, että  menettelystä ei ai-
 heudu vaaraa terveydelle tai ympäristölle.  


Kuivatun puhdistamolietteen jatkokäsittely on suoritettava laitoksessa, jon-
 ka ympäristönsuojelulain mukaisessa luvassa tai vastaavassa päätöksessä 
 kyseisen lietteen käsittely on hyväksytty. Menettelystä on toimitettava Lou-
 nais-Suomen ympäristökeskukselle ja Säkylän kunnan sekä lietteen mah-
 dollisen muun sijoituskunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle niiden tar-
 peellisiksi katsomat tiedot. 


9) Lietteet on kuljetettava asianmukaisessa kuljetusvälineessä siten, että 
 kuljetuksesta ei aiheudu ympäristön likaantumista  eikä hajuhaittoja.  


10) Muut hyötykäyttökelpoiset jätteet on kerättävä erilleen ja toimitettava 
hyödynnettäviksi. Vain hyötykäyttöön kelpaamattomat jätteet, ellei niitä ole 
luokiteltava ongelmajätteiksi, voidaan toimittaa kaatopaikalle, joka täyttää 
kaatopaikoista annetun valtioneuvoston päätöksen vaatimukset ja jonka 
ympäristöluvassa tai vastaavassa päätöksessä kyseisten jätteiden vas-
taanotto on hyväksytty. 
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11) Ongelmajätteet on toimitettava käsiteltäväksi laitokseen, jonka ympäris-
 tönsuojelulain mukaisessa luvassa tai vastaavassa päätöksessä tällaisen 
 jätteen vastaanotto on hyväksytty.  


  Varastointi 


12) Kemikaalit, poltto- ja voiteluaineet sekä jätteet on varastoitava ja käsi-
 teltävä niin, ettei niistä aiheudu epäsiisteyttä, roskaantumista, pölyämistä, 
 hajuhaittaa, maaperän taikka pinta- tai pohjavesien pilaantumisvaaraa eikä 
 muutakaan haittaa ympäristölle. Varastoja, säiliöitä ja putkistoja on tarkkail-
 tava säännöllisesti ja tarvittaessa ryhdyttävä viipymättä korjaustoimenpitei-
 siin.    


Varastosäiliöillä ja –astioilla on oltava asianmukaiset tiiviit suoja-altaat tai 
 vastaavat tilat, joista niihin vuotanut öljy tai kemikaali ei pääse maaperään 
 eikä vesiin ja joiden tilavuus vastaa suurimman kyseisessä tilassa pidettä-
 vän säiliön tai astian tilavuutta. Kyseisten aineiden käsittelyn on piha-
 alueella tapahduttava reunoin varustetulla tiiviillä alustalla. Vahinkojen va-
 ralta puhdistamolla on oltava riittävä määrä imeytysmateriaalia. 


Häiriö- ja muut poikkeustilanteet 


13) Jos ympäristöön on joutunut tai uhkaa joutua öljyä, myrkyllistä ainetta 
 tai muita laadultaan tai määrältään tavanomaisesta poikkeavia päästöjä, 
 luvan saajan on viipymättä ilmoitettava siitä Lounais-Suomen ympäristö-
 keskukselle, Säkylän kunnan ympäristönsuojelu- ja terveydensuojeluviran-
 omaisille, Rauman Vedelle, UPM-Kymmene Oyj Raumalle sekä Olkiluodon 
 Vesi Oy:lle ja ryhdyttävä heti toimenpiteisiin vahinkojen torjumiseksi ja ta-
 pahtuman toistumisen estämiseksi. Mikäli vaikutukset voivat ulottua myös 
 muiden kuntien alueelle, on tapahtuneesta ilmoitettava myös kyseisten 
 kuntien asianomaisille valvontaviranomaisille.  


  Riskinhallinta 


14) Luvan saajan on toimitettava puhdistamotoimintaa ja viemäröintiä kos-
 keva riskinhallintasuunnitelma Lounais-Suomen ympäristökeskukselle ja 
 Säkylän kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle vuoden 2006 loppuun 
 mennessä. Suunnitelma on pidettävä ajan tasalla ja siihen tehdyt olennai-
 set muutokset on toimitettava tiedoksi em. viranomaisille. Suunnitelmassa 
 on otettava huomioon vanhojen lammikkopuhdistamoaltaiden käyttömah-
 dollisuus poikkeustilanteissa.  


Käyttö- ja päästötarkkailu  


15) Toiminnan käyttö- ja päästötarkkailu, viemäriverkkoon johdettavien te-
 ollisuusjätevesien ja puhdistamolle toimitettavien sakokaivolietteiden tark-
 kailu mukaan lukien, on toteutettava hakemuksen mukaisella, tämän luvan 
 lupamääräykset huomioon ottaen tarkistetulla tavalla.  


Puhdistamolle tulevasta ja vesistöön johdettavasta jätevedestä on otettava  
vähintään yhdet kokoomanäytteet joka kuukausi. Puhdistamolietteestä on 
tutkittava vähintään kahdet  näytteet vuodessa.  
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Päästötarkkailuun on sisällytettävä soveltuvin osin ympäristönsuojelu-
 asetuksen liitteen 1 (aineet, joiden päästöt vesiin tai yleiseen viemäriin ovat 
 ympäristöluvanvaraisia) ja valtioneuvoston päätöksen 363/1994 (eräiden 
 ympäristölle ja terveydelle vaarallisten aineiden johtamisesta vesiin) mu-
 kaisten aineiden seuranta.  


Mittaukset, kalibroinnit, näytteenotot ja analysoinnit on suoritettava stan-
 dardimenetelmien ja valtioneuvoston päätösten 365/1994 (muutettu 
 757/1998) ja 282/1994 mukaisesti. 


Tarkistettu käyttö- ja päästötarkkailuohjelma on toimitettava Lounais-
 Suomen ympäristökeskukselle kolmen kuukauden kuluessa tämän päätök-
 sen lainvoimaiseksi tulosta. 


Käyttö- ja päästötarkkailuohjelmaa on tarkistettava, mikäli se on tarpeen 
 luotettavan tuloksen saamiseksi, puhdistamon käytön ohjaamiseksi tai vie-
 märilaitostoiminnan kehittämiseksi muilta osin.   


  Ympäristövaikutusten tarkkailu 


16) Jäteveden vaikutuksia purkuvesistön tilaan, veden laatuun ja eliöstöön 
 on tarkkailtava hakemuksessa esitetyllä tai sitä vastaavalla, Lounais-
 Suomen ympäristökeskuksen hyväksymällä tavalla sekä jäteveden vaiku-
 tuksia kalakantoihin ja kalastukseen hakemuksessa esitetyllä tai sitä vas-
 taavalla, Varsinais-Suomen TE-keskuksen hyväksymällä tavalla. Tarkkailut 
 voidaan toteuttaa yhteistarkkailuina muiden kuormittajien kanssa.  


Mittaukset, kalibroinnit, näytteenotot ja näytteiden analysoinnit on suoritet-
 tava standardimenetelmien mukaisesti.   


Tarkkailusuunnitelmat on toimitettava edellä sanotuille viranomaisille vii-
 meistään kolmen kuukauden kuluessa tämän päätöksen lainvoimaiseksi tu-
 losta. 


  Kirjanpito 


17) Käyttö- ja päästötarkkailun mittauksista, kalibroinneista, näytteenotosta 
 ja analyyseista on pidettävä yksityiskohtaista kirjanpitoa, johon liitetään 
 kunkin mittauksen tulokset ja muut mittausta tai toimenpidettä koskevat 
 olennaiset tiedot, selvitys päästöjen laskentatavasta ja arvio tulosten edus-
 tavuudesta. 


Samoin on pidettävä kirjaa muun muassa: 


- puhdistamon ja viemäriverkon käytöstä mukaan lukien energian ja kemi-
 kaalien kulutus sekä kemikaalien ja polttoaineiden käsittely ja varastointi 
 - puhdistamon ja viemäriverkon huolto- ja korjaustoimista 


- puhdistamon tulokuormitukseen, toimintaan ja ympäristöpäästöihin vaikut-
 tavista muista tekijöistä kuten viemärilaitokseen johdetuista poikkeavista jä-
 tevesistä 


- puhdistamolle tuotujen nestemäisten jätteiden ja lietteiden alkuperästä, 
laadusta ja määrästä tuontiajankohtineen 



(20)20


- puhdistamolietteen ja muiden toiminnassa syntyneiden jätteiden määräs-
 tä, laadusta, luokituksesta, alkuperästä, varastoinnista, hyötykäytöstä, sijoi-
 tuskohteista, kuljetusajankohdista ja kuljettajista sekä 


- mahdollisista poikkeus- ja häiriötilanteista, niiden ajankohdista, kestoajas-
 ta, niiden aiheuttamista päästöistä sekä toimista, joihin niiden johdosta on 
 ryhdytty. 


  Raportointi 


18) Kaikkien tarkkailujen tulokset on raportoitava Lounais-Suomen ympä-
 ristökeskukselle sekä Säkylän, Euran, Kiukaisten ja Eurajoen kuntien ym-
 päristönsuojeluviranomaisille. Vesistöön, kalastoon ja kalastukseen kohdis-
 tuvien vaikutusten tarkkailujen tulokset on raportoitava lisäksi Varsinais-
 Suomen TE-keskukselle.  


Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiraportit on toimitettava asianomaisille vi-
 ranomaisille seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä ja vaikutus-
 tarkkailujen vuosiraportit seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä, 
 ellei viranomaisten kanssa toisin sovita. Vuosiraportteihin on soveltuvin 
 osin liitettävä kirjanpito tai sitä koskeva yhteenveto ja muut lupamääräysten 
 noudattamisen valvomiseksi  ja  tulosten  edustavuuden  ja  luotettavuuden 
 arvioimiseksi tarvittavat selvitykset. Muilta osin tarkkailutulokset on raportoi-
 tava ao. viranomaisille näiden kanssa sovittavalla tavalla.  


Vesistöön johdettuja päästöjä koskevan tarkkailun vuosiraportissa on esi-
 tettävä valtioneuvoston päätöksen 365/1994 (muutettu 757/1998) edellyt-
 tämiltä osin vesistöön johdetun jäteveden pitoisuuden ja puhdistamon käsit-
 telytehon arvot myös kyseisen päätöksen edellyttämällä tavalla tarkkailtu-
 na.  


  Kalatalousmaksu 


19) Luvan saajan on maksettava vuosittain tammikuun loppuun mennessä 
 Varsinais-Suomen TE-keskukselle 1 060 euron suuruinen kalatalousmaksu 
 käytettäväksi kalastolle ja kalastukselle aiheutuvien vahinkojen estämiseen 
 jätevesien vaikutusalueella.  


Selvitys jätevesien purkupaikan muuttamisesta 


20) Luvan saajan on laadittava selvitys jätevesien purkupaikan siirtämises-
 tä Eurajoessa Sorkkisten asuinalueen alapuolelle. Selvitykseen tulee sisäl-
 tyä hankkeen toteutussuunnitelma kustannusarvioineen ja aikatauluineen 
 sekä arvio hankkeen hyödyistä ja haitoista.  


Selvitys on jätettävä ympäristölupavirastolle vuoden 2008 helmikuun lop-
puun mennessä. Lupavirasto voi selvityksen johdosta annettavassa pää-
töksessä antaa lisämääräyksiä jäteveden purkupaikan siirtämisestä.  
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 ENNAKOIMATTOMAT VAHINGOT 


Vesistön pilaantumista koskevista  vahingoista on vahingonkärsijällä oikeus 
 hakea korvausta ympäristönsuojelulain 72 §:ssä säädetyssä järjestykses-
 sä. 


RATKAISUN PERUSTELUT 


Luvan myöntämisen edellytykset 


Toiminnasta ei, lupamääräykset ja toiminnan sijoituspaikka huomioon otta-
 en, aiheudu yksinään eikä yhdessä alueen muiden toimintojen kanssa ter-
 veyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, 
 maaperän tai pohjaveden pilaantumista tai erityisten luonnonolosuhteiden 
 huonontumista, vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyt-
 tömahdollisuuden vaarantumista vaikutusalueella eikä eräistä naapuruus-
 suhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Toimintaa ei 
 ole sijoitettu kaavan vastaisesti.  


Jätevesien johtamisesta aiheutuu kalastolle ja kalastukselle vahinkoa ja 
 haittaa. Niiden estämiseksi määrätään kalatalousmaksu. Tämä ja tiukentu-
 vat puhdistusvaatimukset huomioon ottaen jätevesien johtamisesta ei ai-
 heudu ennalta korvattavaa vahinkoa. 


 Lupamääräysten perustelut 


Lupamääräykset perustuvat ympäristönsuojelulain 43 §:ään, ympäristön-
 suojeluasetuksen 19 §:ään ja määräyskohtaisissa perusteluissa erikseen 
 mainittuihin säännöksiin.  Lupamääräyksiä annettaessa on otettu huomioon 
 toiminnan luonne ja sen alueen ominaisuudet, jolla toiminnan vaikutus il-
 menee. 


Jäteveden käsittelyä ja vesistöpäästöjä koskevissa lupamääräyksissä 1) ja 
 2) on otettu huomioon valtioneuvoston periaatepäätös 19.3.1998 vesien-
 suojelun tavoitteista vuoteen 2005 ja vaatimus käyttää parasta käyttökel-
 poista tekniikkaa. Asukasvastineluvun tarkasta arvosta riippumatta Eurajo-
 keen johdettavista jätevesistä on poistettava mahdollisimman tehokkaasti 
 sekä fosfori että typpi rehevöitymisen rajoittamiseksi. Muun muassa hapen 
 kulutuksen ja mahdollisten myrkyllisten vaikutusten vähentämiseksi myös 
 ammoniumtyppi on poistettava tehokkaasti. 


  Valtioneuvoston päätöksen 365/1994 3 §:n mukaisesti määritettävä puhdis-
 tamon tulokuormitus on käytettävissä olevien selvitysten nojalla arvioituna 
 nykyisellään ja myös tulevaisuudessa niin suuri, että puhdistamo on luoki-
 teltava yli 10 000 asukasvastineluvun laitokseksi. Purkuvesistö huomioon 
 ottaen jäteveden käsittelytuloksen on näin ollen täytettävä myös sanotun 
 valtioneuvoston päätöksen vaatimukset sekä fosforin että typen osalta.  


Hakijan verrattua vastineessaan Lounais-Suomen ympäristökeskuksen 
esittämiä jäteveden käsittelyvaatimuksia Euran jätevesien keskuspuhdis-
tamon ympäristöluvan (27.12.2002, nro 78/2002/4) vastaaviin, ympäristölu-
pavirasto toteaa, että vaikka kyseisten jätevesien purkuvesistö on sama,  
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  raja-arvoja asetettaessa on otettu huomioon käsiteltävien jätevesien 
 toisistaan merkittävästi poikkeavat ominaisuudet. 


Päästöjä ilmaan ja melua koskevat määräykset 3) ja 4) ovat tarpeen eräistä 
 naapuruussuhteista annetun lain 17 §:ssä tarkoitetun, naapureille aiheutu-
 van kohtuuttoman rasituksen välttämiseksi. Melutason raja-arvot lupamää-
 räyksessä 4) ovat melutason ohjearvoista annetun valtioneuvoston päätök-
 sen 993/1992 mukaiset.  


Viemärilaitoksen käyttöä ja hoitoa, viemäriverkon kunnostusta sekä poik-
 keavia jätevesiä koskevien lupamääräysten 5) - 7) mukainen menettely on 
 tarpeen parhaan käyttökelpoisen tekniikan käyttöä koskevan vaatimuksen 
 täyttämiseksi. Ympäristönsuojeluasetuksen 36 §:n mukaan ympäristölu-
 vassa on annettava tarpeelliset määräykset yleiseen viemäriin johdettavien 
 teollisuusjätevesien asianmukaisen esikäsittelyn varmistamiseksi.  


Puhdistamolietettä ja muita toiminnassa syntyviä jätteitä koskevat lupamää-
 räykset 8) - 11) ovat ympäristönsuojelulain 45 §:n, jätelain 6 §:n, jätease-
 tuksen 7 §:n ja eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n mukaiset. 


 Varastointia, häiriöitä ja riskinhallintaa koskevat lupamääräykset 12) - 14) 
 ovat tarpeen, koska kemikaalien, polttoaineiden ja jätteiden varastointiin ja 
 käsittelyyn, poikkeaviin jätevesiin ja mahdollisiin toimintahäiriöihin liittyy on-
 nettomuuden ja ympäristövahingon vaara. Poikkeustilanteita koskeva ilmoi-
 tusvelvoite perustuu ympäristönsuojelulain 62 §:ään ja ympäristönsuojelu-
 asetuksen 30 §:ään. Riskinhallintasuunnitelman laatimista koskeva vel-
 voite perustuu ympäristönsuojelulain 5 §:ään, jonka mukaan toiminnanhar-
 joittajan on oltava riittävästi selvillä mm. toimintansa ympäristöriskeistä. 


Tarkkailua, kirjanpitoa ja raportointia koskevat lupamääräykset 15) - 18) 
 ovat tarpeen lupamääräysten noudattamiseksi ja valvomiseksi sekä toimin-
 nan vaikutusten selvittämiseksi. Kirjanpitoa ja raportointia koskevat vaati-
 mukset perustuvat jätteitä koskevilta osilta myös jätelain 51 ja 52 §:iin.  


Kalatalousmaksua koskeva lupamääräys 19) perustuu ympäristönsuojelu-
 lain 44 §:ään, jonka mukaan ympäristöluvassa on annettava tarpeelliset 
 määräykset kalatalousvelvoitteista tai kalatalousmaksusta, jos jäteveden 
 päästämisestä voi aiheutua vesilain 2 luvun 22 §:ssä tarkoitettuja seurauk-
 sia.  


Lupamääräyksessä 20) edellytetty selvitys purkupaikan siirtämisestä on 
tarpeen, koska purkupaikan siirrolla voidaan kohentaa veden laatua Eura-
joen yläosassa ja lisätä joen virkistyskäyttöä taajaman kohdalla. Ympäris-
tönsuojelulain 6 §:n mukaan ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttava 
toiminta on mahdollisuuksien mukaan sijoitettava siten, että toiminnasta ei 
aiheudu pilaantumista tai sen vaaraa ja että pilaantuminen voidaan ehkäis-
tä. Toiminnan sijoituspaikan soveltuvuutta arvioitaessa on otettava huomi-
oon muun muassa muut mahdolliset sijoituspaikat alueella. Tämä koskee 
myös jätevesien purkupaikkaa.  
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VASTAUS LAUSUNNOISSA JA MUISTUTUKSISSA ESITETTYIHIN YKSILÖITYIHIN 
 VAATIMUKSIIN 


 Ympäristölupavirasto on ottanut huomioon lausunnoissa esitetyt vaatimuk-
 set päätöksestä ilmenevällä tavalla.  


LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN 
 Korvattavat päätökset ja luvan voimassaolo 


Tämä lupa korvaa Länsi-Suomen ympäristölupaviraston 9.8.2000 antaman 
 päätöksen nro 37/2000/4, jota Vaasan hallinto-oikeus on 4.4.2001 muutta-
 nut päätöksellään nro 01/0012/4. 


Lupa on voimassa toistaiseksi. 


Toiminnan olennaiseen laajentamiseen tai muuttamiseen on oltava lupa.   


 Lupamääräysten tarkistaminen 


Luvan saajan on viimeistään 31.12.2012 jätettävä ympäristölupavirastolle 
 hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi.  


Hakemukseen on liitettävä yhteenveto tehdyistä käyttö-, päästö- ja vaiku-
 tustarkkailuista, kalatalousmaksun käytöstä, arvio parhaan käyttökelpoisen 
 tekniikan soveltamisesta toiminnassa ja muut ympäristönsuojeluasetuksen 
 8-12 §:ssä mainitut selvitykset soveltuvin osin.  


   Lupaa ankaramman asetuksen noudattaminen 


Jos asetuksella annetaan tämän luvan määräyksiä ankarampia säännöksiä 
 luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä nou-
 datettava.  


SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET 


Ympäristönsuojelulaki 5, 6, 41-47, 55, 56, 62  ja 72 § 
  Ympäristönsuojeluasetus 19, 30, 36 ja 37 § 


Jätelaki 6, 19, 51 ja 52 § 
 Jäteasetus 7 § 


Laki eräistä naapuruussuhteista 17 § 


Valtioneuvoston päätös (993/1992) melutason ohjearvoista 


 Valtioneuvoston päätös (282/1994) puhdistamolietteen käytöstä maanvilje-
 lyksessä 


 Valtioneuvoston päätös (363/1994) eräiden ympäristölle ja terveydelle vaa-
 rallisten aineiden johtamisesta vesiin 


 Valtioneuvoston päätös (365/1994, muutettu 757/1998) yleisestä viemäristä 
ja eräiltä teollisuudenaloilta vesiin johdettavien jätevesien sekä teollisuu-
desta yleiseen viemäriin johdettavien jätevesien käsittelystä 
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 Valtioneuvoston päätös (659/1996) ongelmajätteistä annettavista 
 tiedoista sekä ongelmajätteiden pakkaamisesta ja merkitsemisestä 


KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN 


Tämän ympäristöluvan käsittelymaksu on 1 700 €. 


Maksu perustuu ympäristönsuojelulain 105 §:ään ja ympäristölupaviraston 
maksullisista suoritteista annetun ympäristöministeriön asetuksen 
(1416/2001) 2 §:ään.  
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 MUUTOKSENHAKU 


Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta  
   valittamalla. 


  Aino Turpeinen 


Markku Mäkelä   Heikki Penttinen 


      Hanna Pesonen 


Päätöksen   tekemiseen  ovat   osallistuneet  johtaja  Aino Turpeinen sekä 
 ympäristöneuvokset Markku Mäkelä (tarkastava jäsen) ja Heikki Penttinen. 


Asian on esitellyt esittelijä Hanna Pesonen. 


LIITTEET       Valitusosoitus



(26)VALITUSOSOITUS 


Valitusviranomainen   Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätökseen saa hakea valittamalla muu-
 tosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta vali-
 tetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.  


Valitusaika  Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätök-
 sen antopäivästä sitä määräaikaan lukematta. Valitusaika päättyy 22.6.2005. 


Valitusoikeus    Päätöksestä voivat valittaa ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, sekä 
 vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuinympäristön 
 viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, asian-
 omaiset kunnat, alueelliset ympäristökeskukset, kuntien ympäristönsuojeluviran-
 omaiset ja muut asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset. 


Valituksen sisältö  Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava 
 - päätös, johon haetaan muutosta 


- valittajan nimi ja kotikunta 


- postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa kos-
 kevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, 
 on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, 65101 Vaasa, säh-
 köposti vaasa.hao@om.fi) 


- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta  
 - mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi 
 - perusteet, joilla muutosta vaaditaan 


- valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää 
 toimiteta sähköisesti (telekopiolla tai sähköpostilla) 


Valituksen liitteet   Valituskirjelmään on liitettävä 


-  asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikai-
 semmin toimitettu viranomaiselle 


-  mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys 
 asiamiehen toimivallasta 


Valituksen toimittaminen ympäristölupavirastoon 


Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava kaksin kappalein Länsi-Suomen 
 ympäristölupaviraston kirjaamoon. Valituskirjelmän on oltava perillä mää-
 räajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä liittei-
 neen voidaan myös lähettää postitse, telekopiona tai sähköpostilla. Sähköisesti 
 (telekopiona tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, 
 että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan 
 viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.  


Länsi-Suomen ympäristölupaviraston yhteystiedot 


käyntiosoite:  Panimokatu 1, 00580 Helsinki 
 postiosoite:   PL 115, 00231 Helsinki 


puhelin:   vaihde (09) 173 461 


telekopio:   (09) 726 0233 


sähköposti: kirjaamo.lsy@ymparisto.fi 
 aukioloaika:   klo 8 - 16.15 


Oikeudenkäyntimaksu  Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyn-
timaksu 80 euroa. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suorit-
teista perittävistä maksuista annetussa laissa on erikseen säädetty eräistä tapa-
uksista, joissa maksua ei peritä. 
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            LÄNSI-SUOMEN LUPAPÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO
        
      

        Hakemus on annettu tiedoksi kuuluttamalla ympäristölupavirastossa  ja  Karjaan  kaupungissa  23.5.-23.6.2008  sekä  erityistiedoksiantona  asianosaisille. Ympäristölupavirasto

    
      
          
        
            LÄNSI-SUOMEN LUPAPÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO
        
      

        Soiden sijain- nista riippuen kuormitus kohdistuu joko Karvianjoen latvaosan järviin  (Karvianjärvi, Suomijärvi, Kirkkojärvi) tai Karvianjokeen sekä sen si- vujokiin ja puroihin.

    
      
          
        
            LÄNSI-SUOMEN LUPAPÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO
        
      

        TE-keskus on katsonut, että luvan myöntämisen edellytyksenä on  vesiensuojelun tehostaminen vähintään esitetyllä tavalla, koska nyt  kyseessä olevilta Kampinnevan-Haisunevan

    
      
          
        
            LÄNSI-SUOMEN LUPAPÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO
        
      

        - Tuotantoalueilta vesistöön johdettavaa kuormitusta tulee vähentää  käyttämällä mahdollisimman tehokkaita vesiensuojelumenetelmiä. Kaikki tuotantoalueilta syntyvät kuivatus-

    
      
          
        
            LÄNSI-SUOMEN LUPAPÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO
        
      

        Ympäristölupavirasto on ympäristönsuojelulain  38 §:ssä säädetyllä  tavalla kuuluttamalla asiasta yhdessä Kampinnevan turvetuotantoa  koskevan hakemuksen

    
      
          
        
            LÄNSI-SUOMEN LUPAPÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 45/2004/1 Dnro LSY-2002-Y-342 Helsinki Annettu julkipanon jälkeen 22.6.2004 ASIA
        
      

        7) Luvan saajan on osaltaan huolehdittava siitä, että viemäriverk- koon johdettavien teollisuus- ja muiden talousjätevedestä olennai- sesti poikkeavien jätevesien

    
      
          
        
            Hakemus koskee Punkalaitumen kunnan keskustaajaman viemärilaitoksen jätevesien kä- sittelyä olemassa olevassa puhdistamossa ja käsiteltyjen jätevesien johtamista Punkalai- tumenjokeen
        
      

        7)  Luvan saajan on osaltaan huolehdittava siitä, että viemäriverkkoon johdettavien teolli- suus- ja muiden talousjätevedestä olennaisesti poikkeavien jätevesien haitallisuutta

    
      
          
        
            LÄNSI-SUOMEN LUPAPÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO
        
      

        7) Luvan saajan on osaltaan huolehdittava siitä, että viemäriverk- koon ja puhdistamolle johdettavien teollisuusjätevesien ja muiden ta- lousjätevedestä olennaisesti
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